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ANALITIČKO IZVJEŠĆE 

Osijek, 2.3.2023. 
DVORAC d.0.0. VALPOVO 
  

  

  

        

01 00610/23 Primljeno dana: 10 -03- 2023 

. Org. Jedinica: (Broj: Prilog: 
Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti E 

31550 Valpovo, A.M.Reljkovića 16 BI-AOČ 
  

UGOVOR KLASA:430-02/23-01/01, URBROJ:381-11-23-38 

Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije 

Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije 

23.2.2023. 11:05 

23.2.2023. 11:55 

23.2.2023. 

27.02.2023. 12:57:34 

Caffe bar Passage, Trg Kralja Tomislava 16, Valpovo 

A analiza 

Prema zahtjevu naručitelja 

Jurica Vrlja 

Uzorkovano prema *HRN ISO 5667-5:2011; “HRN EN ISO 19458:2008 

OBR 096 REV 3 zapis broj: 52/2023 

IZJAVA O SUKLADNOSTI: 

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrošnju SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga I. Pravilnika o 

parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja 

registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20). Obzirom na izvršenu analizu, 

uzorak vode za ljudsku potrošnju ispunjava parametre sukladnosti prema čl. 6. stavku 2. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju 

(NN br. 56/13, 64/15,104/17, 115/18 i 16/20). 

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja Ministarstva zdravstva 

(KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2) od 24. siječnja 2020. 

Dostaviti: 

o Bot 

Voditeljica Službe za zdravstvenu ekologiju: 

Snježana Benkotić, dipl.ing.preh.teh 

Wa, Bauol 

  

1. Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti, Hrvatska, 31550 Valpovo, A.M.Reljkovića 16 

2. Arhiva 

OBR 090 REV 7 
Napomena: 

Analitičko izvješće broj: 01 00610/23 Strana 1/3 

1) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja. 

2) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa. 

3) U slučaju dostavljenog uzorka laboratorij se odriče odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju naručitelj navodi u svezi s uzorkom. 

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017 

5) **Granična vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumačenjima nadležnih tijela ili prema zahtjevu naručitelja 

& *“*Mjerna nesigurnost izražena kao proširena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 M. 
  

“Ovlašteni laboratorij za provođenje analiza vode za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva, KLASA: UP/I-541-02/21-03/11: 

URBROJ: 534-03-3-2/6-22-10 od 13. rujna 2022 
Ovlašteni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema Rješenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: UP/l-325-01/22-01/02; 
URBROJ: 517-09-1-2-1-22-3 od 19. srpnja 2022. 

Ovlašteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/22-01/31, URBROJ: 525-09/548-22.3 od 
26. listopada 2022.
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REZULTATI ISPITIVANJA 
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Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja voda 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  

  

  

      
  

              
  

   

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica **MDK Rezultat Sukladnost 

Boja *5M 2120 C (2017.) mg/PtCo skale < 20 7,6 Da 

Mutnoća *HRN EN ISO 7027-1:2016 NTU <4 15 Da 

Miris HRN EN 1622:2008 bez bez Da 

Okus HRN EN 1622:2008 bez bez Da 

Koncentracija vodikovih iona *HRN EN ISO 10523:2012 pH jedinica 6,5-9,5 77 Da 

pri 22,2"€ 

Vodljivost *HRN EN 27888:2008 KS/em pri 20%C < 2500 395 Da 

Utrošak KMnOx HRN EN ISO 8467:2001 Oz mg/l £5.0 2,53 Da 

Laboratorij za mikrobiologiju voda 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica “*MDK Rezultat Sukladnost 

Broj kolonija 22%C *HRN EN ISO 6222:2000 n/1 mi < 100 55 Da 

Broj kolonija 36% *HRN EN ISO 6222:2000 n/1 mi < 100 <1 Da 

Escherichia coli EE EEE DENINI MRBINEN ISE n/100ml 0 <1 Da 

Ukupni koti MRNENISO 990612014 1HRNENISO (gom o a pa 
Enterokoki *HRN EN ISO 7899-2:2000 n/100 mi 0 <1 Da 

Pseudomonas aeruginosa *HRN EN ISO 16266:2008 n/100 mi 0 <1 Da 

Clostridium perfringens *HRN EN ISO 14189:2016 n/100 mi 0 <1 Da 

Laboratorij za atomsku spektroskopiju i spektrometriju masa 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica **MDK Rezultat Sukladnost 

Arsen *HRN EN ISO 17294-2:2016 As ug/l < 10 0,54 Da 

Mangan *HRN EN ISO 17294-2:2016 Mn ug/l < 50,0 0,86 Da 

Željezo *HRN EN ISO 17294-2:2016 Fe ug/l < 200,0 9,36 Da 

Laboratorij za kromatografiju 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica **"MDK Rezultat Sukladnost 

Amonij *HRN EN ISO 14911:2001 NH«* mg/l < 0,50 0,076 Da 

Nitrati *HRN EN ISO 10304-1:2009 NO:" mg/l < 50 Ti2 Da 

Kloridi *HRN EN ISO 10304-1:2009 CI: mg/l < 250,0 24,0 Da 

Laboratorij za rad na terenu 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica **"MDK Rezultat Sukladnost 

Temperatura vode SM 2550 ZG %5 < 25 13,0 Da 
a KS 

nai 
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KI 

  

1) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja. 

2) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa. 

U slučaju dostavljenog uzorka laboratorij se odriče odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju naručitelj navodi u svezi s uzorkom. 

*Akreditirana metoda prema HRN EN 1S0/IEC17025:2017 
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6) ***Mjerna nesigurnost izražena kao proširena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %.   
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Služba za zdravstvenu ekologiju 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica **MDK Rezultat | Sukladnost 

Slobodni klor *HRN EN ISO 7393-2:2018 Ciz mg/l 205 0,36 Da 

Kraj analitičkog izvješća 

OBR 090 REV 7 Analitičko izvješće broj: 01 00610/23 Strana 3/3 
Napomena: 

  
1) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja. 

2) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa. 

3) U slučaju dostavljenog uzorka laboratorij se odriče odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju naručitelj navodi u svezi s uzorkom. 

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017 
5) ""Granična vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumačenjima nadležnih tijela ili prema zahtjevu naručitelja 

6) “""Mjerna nesigurnost izražena kao proširena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %. 
  

Franje Krežme 1 
  

31000 Osijek | e-mail: zz-ekologija(Qzz)z 
  

tel, 031 225.787 | fax. 031 225 788 | www.zzizosijek.hr 

jek.hr | IBAN: HR6023900011101055394 

| MB: 3018792 | OIB 46854839465 

 





ENSIEAH 
'volisg 

'Ag6 
BJSAELISSONS 

'P'P 
“PP 

NSISO 
EJENSN 

EMSPEJD) 
J
E
S
I
 L 

      

"'OINIHdvZ 

VO GANI ove. 

+ Koe | U [PRI ke Dl 

INFNVAONHOZN e 
VIVAOALSNISIHd VNNVHLS 

  
  

'VrNvZvado 
  

  
“:N VAarTInN 25 vaoA vNavdlo 
  

  
ZI LaZN Avđozn 

“09. “VAVHZ vdNnivHadnaLl 

_:qo, '2GOA vunilvHadnal 

IN LI ova LI] HYvALVNOvdlO 

3NLI vali SIHII 

NL ova vroa = '»vuozn 

  

  

  VOOA VNOVdlo [DU] — 

I96W/By xOQaH SVINI 'OQ2701 
OWISO [] HTILLIMN :NOGOHLNTTI dHO N3H 
HOAOĐN [[] -arWzi vNaZva IvrIJNa1LOd X0daH [_| 

VASOTOIAOBNIM [_] WHL [1] 

VNIOvBxS [_] VZVIVNV VNVAarILHYZ 

'VNIZVa IVrIJNILOd XODIH 

'VNIZVA Hd 

'VNaZva HOT 'Z3H INJOSOTS 

"VAVAZ vanivsezdina1r 

'200A vđaNlvđadnNa1l 

INIHOMLYZ [I] 
INIHOMO [[] :Mvuozn 

  
— 1 

Ka] 
(ci Su 

— 0, 
—_ O, 

Owiso DI 

INIVAHIL [I] 

  

  VOOA vNSNazva [DL] — 
  

"O, 

"ZG 

3931 2N / 39321 / VOON 

VASIN / VNIZVH VNIVINHON / VOOA VAOSIA / VAVIdOd +1G0A VNiZVU 

IFOLSOd 1N V401 ISONVZINOd / IPOLSOd V4O1 LSONYZIAOd :200A 
VINJN / VHINJVLS VOOA / 3931 VOOA :IMafi4 NIZIH IHSOTOHOIH 

'VrNVZVdO 
va [[] 'HynlvNavadlo 
va [] :Smum 

va L] :vros 
VFIONHONH1 
IFVLSOQOA 

'IMNHd IMSOTOHBOILIN 
'VAVHZ VHNIVHZIANIL 
'200A VHNLvH2dN31 

Ogazar_ [0 

MOLOGOA [[] 'Xwgozn 

  

aN D 

aN [] 

an D 

  

  

  

  

OwISsO DID 
VrIovinanxv I 
  VOOA VASNISHAOd L_] — 

IOIOOAOMINIHN [I] 
OTvlso [] dio BR] 

VASOTOIBOHNIM [] a [I] esd [i] 
VNOISO3N [3 VG] VZITVNV VNVASTILHVZ 

3N Lova [2] vrigNadNizad 

23N LI] ova (h] ivavaaa 

'IMHIHd 2ASOTOHOHLIMA 

ZAVLSOG vHNLIVH2dN2L 

':200A vHNIVHadnNaL 

GISMOIG - HOTN 

'HOIM 'Z3H INJOSO1S 

OWlSO [] 
HvNnna HOAZI DI 

HVNN&INYdON DL] vwaOHIS [] 
HvNnaiNnasna [[] aonxoaoA [2] :'Mvdozn 

  

4 fa (OD, ć S 

20. OLI 
<q 1/6u = 

: 7 :g1 1/5 

  

  

  

  39ld VZ vao [2] — 
  

IFNVSTAVNOd [_] 

ĐNIHOLINOM [_] ON&oso [_] 

HOAOĐN [X]  MWariHd INJINH2L [_] 

OTISO [7 

NIA [7] 

  VFNVAONHOZN DO 1ZVA — 

Olvlso [] HoxovN [m 

NZITVNV / NANNOd VZAJFFIHVZ [] 

(Ha HvyN)IJNNOd Od_[] NISI INOMVS VN [1] 

  IFNVOV Id — 
  

== i e I p 
o ŽE T ETE 

    VrNVAOMHOZN aNariHa | WnLva ——   
) Dj GAL ,/ bh vin, 

CEFTA / 4 e 
72, VA svi mi ma") VJ 

  VrIOVAO 1 — 
  

s] £ ra) šv) 7 k 

> IĆA + Fry: PA Fu NI Pri če 

> Pr a 3 o p - 

\7 E GE) IV7OA 

  

  

  “2%, 44, FIHOIVHOSVI VZ VOINIVOHHd O   

vrialonayNvsaHav | MINSVIA — 

  i. 
7 

> $ 
  

  

02/8-900/L€0 XE1 
LB4-See/ Leo 181 

(2OOA IMSNISHAOd) 9402:9-2995 OSI NI NHH: [1 

HNIHOLINOM 14S01018 1 VOOA HINGVdLO i HINSNIONO NIOHLNOX VZ 13160 
NAHXSAOOGOA | VODA LLSONAVHdSI INJALSAVHOZ NIOHLNOX VZ 1ard0 

NFIĐOTONA NNJALSAVACZ VZ vaznis 

W09'|leWBgopon'z(zz :|1etWu-3 “C9#658C89 :HIO NIISO 0001€ 8 PJSUUG 
1INVdNZ I7NSINVUVH-ONJIISO OALSAVAOZ ONAVI VZ GOAVZ «e 

ariNVdnz 
IMSFNVUY&-0H92F80 . 

OALSAVKOZ a 
ONAVT WZ QOAVZ 

(AW)  8002:89#6L OSI NI NHH. x 
(vZITVNV VNSTINAA-ONIVNIZIH) L102:S-2995 OSI NHH. [X 

#IQOLIN VNaHd ONVAOMHOZI


