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Osječko-baranjska županija, Upravni odijeLza zdravstko Lsocijalu skrb J 

31000 Osijek, Kapucinska 40/1 

Program javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije 
Klasa:500-01/20-01/281,Ur.broj:2158/1-01-01-20-4 od 10.12.2020. (Zupanijski glasnik 
14/20.) 

Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije 

Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije 

26.4.2021. 11:50 

26.4.2021. 13:25 

26.4.2021. 

28.05.2021. 08:30:39 

VZ Valpovo 1 - Drava, Gradska kavana Katančić, Trg Kralja Tomislava 2, Valpovo 

B analiza 

Zdravstvena ispravnost 

Jurica Vrlja 

Uzorkovano prema *HRN ISO 5667-5:2011; “HRN EN ISO 19458:2008 

OBR 096 REV 2 zapis broj:112/2021 

#IZJAVA O SUKLADNOSTI: 

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrošnju SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga |. Pravilnika o 

parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja 

registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20). Obzirom na izvršenu analizu, 

uzorak vode za ljudsku potrošnju, ispunjava parametre sukladnosti prema čl. 6. stavku 2. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju 

(NN br. 56/13, 64/15,104/17, 115/18 i 16/20). 

Voditelj odjela: 
Danijela Bezik 

mag. ing. biotechn. 

Dont 

Dostaviti: 

Voditelj službe: 
Snježana Benkotić, dipl.ing.preh.teh 

ŠeF— heh 

  

1. Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti, Hrvatska, 31550 Valpovo, A.M.Reljkovića 16 

2. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Hrvatska, 31000 Osijek, Kapucinska 
40/1 

3. Arhiva 

OBR 090 REV 3 
Napomena: 

Analitičko izvješće broj: 01 01381/21 Strana 1/7 

1) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja. 

2) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa. 

3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017 

4) Izjava o sukladnosti nije u akreditiranom području 

Ovlašteni laboratorij za provođenje analiza vode za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva, KLASA :UP/I-541-02/19-03/05; 
URBROJ: 534-07-2-1-3/2-19-3 od 21. ožujka 2019. 

Ovlašteni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA:UP/l-325-07/17-02/07; 
URBROJ: 517-17-2-14-4 od 4. travnja 2017. 
Ovlašteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA:UP/l-310-26/14-01/14; 
URBROJ: 525-10/1308-15-8 od 25. ožujka 2015.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
Služba za zdravstvenu kolegiju 

REZULTATI ISPITIVANJA 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

    

Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja voda 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat [Sukladnost 

Boja SM 2120 C (2017.) mg/PtCo skale s 20 4,0 Da | 

Mutnoća *HRN EN ISO 7027-1:2016 NTU s4 0,44 Da 

Miris HRN EN 1622:2008 bez bez Da 

Okus HRN EN 1622:2008 bez bez Da 

Koncentracija vodikovih iona *HRN EN ISO 10523:2012 PH jedinica 6,5 - 9,5 74 Da 

pri 22,5 0 

Vodljivost *HRN EN 27888:2008 MS/cm pri 25*C s 2500 395 Da 

Utrošak KMnOx4 HRN EN ISO 8467:2001 Oz mg/l £5,0 2,09 Da | 

Kloridi *HRN EN ISO 10304-1:2009 | CI- mg/l < 250,0 20,7 Da 

Amonij *HRN EN ISO 14911:2001 NHa* mg/l < 0,50 < 0,090 Da 

Nitriti *HRN EN ISO 10304-1:2009 NOz" mg/l s 0,50 < 0,060 Da 

Nitrati *HRN EN ISO 10304-1:2009 NOs" mg/l s 50 5,0 Da 

Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 P ug/l < 300 < 30 Da 

Sulfati *HRN EN iSO 10304-1:2009 SO" mg/l s 250,0 26 Da 

Fluoridi HRN EN ISO 10304-1:2009 F- mgll £1,5 < 0,13 Da 

Kalcij *HRN EN ISO 14911:2001 Ca mg/l 50 

Kalij *HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l s 12 1,8 Da 

Natrij *HRN EN ISO 14911:2001 Na mgj/l < 200,0 10 Da 

Magnezij *HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 12 

Ukupna tvrdoća HRN ISO 6059:1998 CaCOC: rng/l 175 

Silikati SM 4500-SiOz DE (2017.) SiOz mg/l s 50 6,9 Da 

Vodikov sulfid HRN ISO 10530:1998 mg/! HzS s 0,05 < (0,020 Da 

Ukupne suspenzije HRN EN 872:2008 mg/l £10 <4 Da 

Alkalitet HRN EN ISO 9963-1:1998 HCO:s" mg/l 183 

Cijanidi HRN ISO 6703-1:1998 Hg/l < 560 <2 ba 

Detergenti anionski HRN EN 903:2002 ug/l < 200,0 <21 Da 

Detergenti neionski SM 5540-D (2017.) ug/l s 200,0 < 150 | Da 

Fenoli HRN ISO 6439:1998 ug/l <1 

Ukupni organski ugljik (TOC) *HRN EN 1484:2002 C mg/l 2,1 

Laboratorij za mikrobiologiju voda 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat [Sukladnost 

Broj kolonija 22%C *HRN EN ISO 6222:2000 n/1 mi £ 100 1 Da 

Broj kolonija 36% *HRN EN ISO 6222:2000 z £ 100 <1 Da 

GE NoT V | 

* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 : 
OBR 090 REV 3 Analitičko izvješće broj: 01 01381/21 Strana 2/7 
MRI oo Kino da ai ži Ka Hai hm L.sB/ dino dizi 1) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristi lamnne Svrhe'bez odobrenja izvršitelja. 
2) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa. SOSJEČK““ 
3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017 

4) #Izjava o sukladnosti nije u akreditiranom području 

Franje Krežme 1, 31000 Osijek 

tel, 031 225 787 | fax, 031 225 798 

  

e-mgil: zzjz.vodećtamail.com IBAN: HR6023900011101055394 

| kowwe.zzjzosijek. he ME: 3915792 | CIB: 46654850465
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Služba za zdravstvenu ekologiju 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat | Sukladnost 

a : *HRN EN ISO 9308-1:2014 i HRN EN ISO 
Escherichia coli 9308-1:2014/A1:2017 n/100ml 0 <1 Da 

iji . *HRN EN ISO 9308-1:2014 i HRN EN ISO 
Ukupni koliformi 9308-1:2014/A1:2017 n/100ml 0 <1 Da 

Clostridium pertringens *HRN EN ISO 14189:2016 n/100 mi 0 <1 Da 

Enterokoki *HRN EN ISO 7899-2:2000 n/100 ml 0 <1 Da 

Pseudomonas aeruginosa *HRN EN ISO 16266:2008 n/100 mi 0 <1 Da 

Podugovorene metode 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat  |Sukladnost 

Kloriti *HRN EN ISO 10304-4:2001 ug/l < 400 <10 Da 

Klorati *HRN EN ISO 10304-4:2001 ug/l < 400 58 Da 

Bromati *HRN EN ISO 15061:2001 ug/l £10 <2 Da 

Akrilamid Vlastita metoda Hg/l £0,10 < 0,05 Da 

zpiklorhidrin Vlastita metoda ug/! £0,10 < 0,05 Da 

Vinil klorid Vlastita metoda ug/l £ 0,50 <02 Da 

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Pesticidi ukupni Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | ug/l £ 0,50 <0,5 Da 
EPA 536 

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Organoklorirani pesticidi Izdanje: 1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | ug/l < 0,50 < 0,5 Da 
EPA 536 

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 
Izodrin Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | ug/l £0,10 < 0,03 Da 

EPA 536 

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 
Organofosforni pesticidi ukupni | 1zdanje:1/3,6.1,2020., modificirane EPA 525.3, | ug/l < 0,50 < 05 Da 

EPA 536 

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Dimetoat Izdanje: 1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | ug/l £0,10 < 0,03 Da 
EPA 536 

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 
Klorfenvinfos Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525,3, | ug/l £ 0,10 < 0,03 Da 

EPA 536 

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 
Klorpirifos Izdanje: 1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | ug/l £0,10 < 0,01 Da 

EPA 536 

“Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 
Klorpirifos-metil Izdanje:1/3,6,1,2020., modificirane EPA 525.3, | ug/l £ 0,10 < 0,03 Da 

EPA 536 

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 
Malation Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | ug/l £ 0,10 < 0,02 Da 

EPA 536 

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Ometoat Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | ug/l <£0,10 < 0,03 Da 
EPA 536 

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 
Pirimifos-metil izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, Ko db £ 0,10 < 0,03 Da 

EPA 536 po VE, O) 
i mo 
. Ra 

e Os 

s 
* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 SŠ 

OBR 090 REV 3 APalitičko izvješće broj: 01 01381/21 Strana 3/7 
Napomena: 
1) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja. 

  

2) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa. 

3) *Akreditirana metoda prema HRN EN 150/IEC17025:2017 

4) izjava o sukladnosti nije u akreditiranom području 
  

Franje Krežme 1, 31000 Osijek 

tel, 031 225 7837 | fax. 031 225 788 | vewiw.zzjzosijek.hr 

IRAN: HR6923900011101055294 

| MB: 3016722 | OTB; 4568548509455



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

Služba za zdravstvenu ekologiju 
  

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Sukladnost 
  

Glifosat 

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 
ug/l £ 0,10 < 0,03 Da 

  

Fosetil 

“Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 

ug/l £ 0,10 < 0,05 Da 

  

Malaokson 

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 
ug/l < 0,10 < 0,03 Da 

  

Triazini i metaboliti 

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 

ug/l * 0,50 <05 Da 

  

Atrazin 

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 
Hg/i < 0,10 < 0,01 Da 

  

Simazin 

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 
ug/l £0,10 < 0,04 Da 

  

Desetil atrazin (EC) 

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 
pg £0,10 < 0,03 Da 

  

Deisopropil atrazin (DIA) 

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 
Holi £0,10 < 0,02 Da 

  

Desetil terbutilazin (DET) 

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 
ug £ 0,10 < 0,03 Da 

  

Desetil deisopropil atrazin 

(DEDIA) 

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 

ug/l £0,10 < 0,04 Da 

  

Desetil 2-hidroksi atrazin 

(ANSES) 

“Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 
ug/l £0,10 < 0,03 Da 

  

Hidroksi atrazin (ANSES) 

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 
poj £0,10 < 0,03 Da 

  

Hidroksi simazin (ANSES) 

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 
ug/l £0,10 < 0,03 Da   

  

Hidroksi terbutilazin (ANSES) 

“Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 
ugi! £0,10 < 0,02 Da 

  

Metribuzin 

"Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 
ug/l < 0,10 < 0,05 Da 

  

Terbutilazin 

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 

ug/l < 0,03 Da 

  

Herbicidi i metaboliti i 

kloracetamidi 

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

1zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 

ug/l <05 Da 

  

Bentazon     “Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536   ug/l     < 0,03   Da     

* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 

OBR 090 REV 3 
Napomena: 

1) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja. 

2) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa. 

3) *Akreditirana metoda prema HRN EN 1S0/IEC17025:2017 

   
će broj: 01 01381/21 Strana 4/7 

4) #Izjava o sukladnosti nije u akreditiranom području 
  

| e-mail: zzjzvode € gmail.com 

  

IBAN: HR6023500011101055324 

MB: 3018792 | OIB; 46354852465 

Franje Krežme 1, 310090 Osijek 

tel. 031 225 787 | fax. D31 225 7B& | www,zzizosijek.hr



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
Služba za zdravstvenu ekologiju 

  

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Sukladnost 
  

Bromacil 
“Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 
Hg/l £0,10 < 0,01 Da 

  

Desmetil izoproturon 
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 
ugA £0,10 < 0,02 Da 

  

Dikamba 

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525,3, 
EPA 536 

g/l £0,10 < 0,05 Da 

  

Dimetenamid-p 
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 
ug/l 50,10 < 0,01 Da 

  

Diuran 

“Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525,3, 

EPA 536 
ug/l s 0,10 < 0,02 Da 

  

2,4-D 
“Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 

ug/l 50,10 < 0,02 Da 

  

2,6-diklorbenzamid 
"Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-1 O, 

Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 
poli £0,10 < 0,02 Da 

  

Izoproturon 

“Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 
EPA 536 

Hg/l 50,10 <0,01 Da 

  

Klorotoluron 
“Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 
Holl £0,10 < 0,02 Da 

  

Linuron 
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 
Hg/l < 0,10 < 0,02 Da 

  

MCPA 
"Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 
EPA 536 

ug/l £ 0,10 < 0,02 Da 

  

Mekoprop 

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 
EPA 536 

ug/l £0,10 < 0,05 Da 

  

Pendimetalin 
"Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 
ugli 50,10 < 0,02 Da 

  

Prosulfokarb 
“Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 
EPA 536 

Hg/l s 0,10 < 0,01 Da 

  Fungicidi (ftalmidi, 

benzimidazoli, ditiokarbamati, 

strobilurini, konazolni) 

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536 j 
ug/! < 0,50 <05 Da 

  

Azoksistrobin 
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 
EPA 536 

ug/l £0,10 < 0,05 Da 

  

Folpet 
Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 
EPA 536 

ug/l £0,10 < 0,02 Da 

  

Mankozeb     “Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, 

EPA 536      

     

18 Jave > 

KS BA VSA 

  

  50,10   < 0,03   Da 

  

* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 

OBR 090 REV 3 
Napomena: 
1) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja. 

   
2) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa. 
3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017 

4) #Izjava o sukladnosti nije u akreditiranom području 
  

Franje Krežme 1, 31000 Osijek e 

tel, 031 225 787 | fax, D31 225 785 

nail: zziz.ve 

wwwzejzosijak.hr 

ic qmail.com 

ko izvješće broj: 01 01381/21 

IBAN: HRE023900011101055594 
| MB: 3018792 | OIB: 46854359465 

Strana 5/7 

 



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
Služba za zdravstvenu ekologiju Gij 
  

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat | Sukladnost 
  

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Propineb Izdanje: 1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | ug/l £ 0,10 < 0,04 Da 

EPA 536 u 

“Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Tebukonazol Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | ug/l £ 0,10 < 0,02 Da 

EPA 536 

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Tiotanat metil Izdanje: 1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | ug/l £0,10 < 0,02 Da 

EPA 536 

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Kloracetamidi Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | ug/l < 0,50 <0,5 Da 

EPA 536 

  

  

  

  

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Acetoklor Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | ug/l £ 0,10 < 001 Da 

EPA 536 
  

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Acetoklor ESA Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | ug/l £ 0,10 < 0,05 Da 

EPA 536 
  

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Acetoklor OXA Izdanje: 1/3,6.1,2020., modificirane EPA 525.3, | ug/l £ 0,10 < 0,01 Da 

EPA 536 

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

S-metolaklor Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | ug/l £ 0,10 < 0,01 Da 

EPA 536 

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Metolaklor ESA Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | ug/l £ 0,10 < 0,05 Da 

EPA 536 

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, 

Metolaklor OXA Izdanje: 1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | ug/l £ 0,10 <0,01 Da 

EPA 536 

  

  

            
Laboratorij za atomsku spektroskopiju i spektrometriju masa 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat | Sukladnost 

Arsen *HRN EN ISO 17294-2:2016 AS ug/l : £ 10 0,31 Da 

Aluminij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Al ugll < 200 54,0 Da 

Antimon *HRN ENISO 17294-2:2016 Sb ug/l £5,0 < 0,63 Da 

Bakar *HRN EN ISO 17294-2:2016 Cu mg/l <2,0 0,0010 Da 

Barij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Ba ug/l s 700 26,9 Da 

Berilij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Be ug/l < 0,04 

Bor *HRN EN ISO 17294-2:2016 B mg/l <£1,0 < 0,0079 Da 

Cink *HRN EN ISO 17294-2:2016 Zn ugl < 3000 < 3,15 Da 

Kadmij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Cd ug/l £5,0 < 0,06 Da 

Kobalt *HRN EN ISO 17294-2:2016 Co ug/l : < 0,06 

Krom ukupni *HRN EN ISO 17294-2:2016 Cr ug/l s 50 < 0,39 Da 

Mangan *HRN EN ISO 17294-2:2016 Mn ugi 0,49 Da 

Nikal u *HRN EN ISO 17294-2:2016 Ni ug/l m 0,38 Da 

s Ke 

* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 5 _ 

OBR 090 REV 3 Analitičko izvješće“ roj: 01 01381/21 Strana 6/7 
Napomena: lu s a MO 
1) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti Koristiti u reklamne svrič bezodobrenja izvršitelja. 

2) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i poipisa. 

3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017 

4) šizjava o sukladnosti nije u akreditiranom području 

Franje Krežme 1, 31000 Osijek e-mail: zzjzvodettamail.com IBAN: HR6923909011101055394 

tel, 031 225 787 | fax. 031 225 788 www.zzjzosijek.hr | HB: 1918792 | OIB: 46354859455 

  

  
 



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
Služba za zdravstvenu ekologiju 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  

  

                

  

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat | Sukladnost 

Olovo *HRN EN ISO 17294-2:2016 Pb ug/l £ 10 0,04 Da 

Selen *HRN EN ISO 17294-2:2016 Se ug/l £ 10 < 0,40 Da 

Srebro *HRN EN ISO 17294-2:2016 Ag ug/l £ 10 < 0,23 Da 

Vanadij *HRN EN ISO 17294-2:2016 V ug/l £5,0 0,25 Da 

Željezo *HRN EN ISO 17294-2:2016 Fe ug/l < 200,0 < 3,38 Da 

Živa *HRN EN ISO 17294-2:2016 Hg ug/l 51,0 < 0,02 Da 

Laboratorij za kromatografiju 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost 

Trihalometani ukupni HRN EN iSO 10301:2002 ug/l £ 100 27 Da 

1,2-dikloretan HRN EN ISO 10301:2002 ug/l £3,0 < 0,3 Da 

Trikloreten HRN EN ISO 10301:2002 ug/l < 0,5 

Tetrakloreten HRN EN ISO 10301:2002 ug/l <05 

Suma Tetrakloreten i Trikloreten | HRN EN ISO 10301:2002 ug/l < 10 <1,0 Da 

. *Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.) 

PEH ukupni modificirana HRN EN ISO 17993:2008 ugl SE No Ba 
: *Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.) 

Benzejaipiren modificirana HRN EN ISO 17993:2008 ugl FO0N0 MAM Va 
*Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.) 

Spnznpjliamarijene modificirana HRN EN ISO 17993:2008 ugl ansa 
oi *Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.) 

Genzoipenena modificirana HRN EN ISO 17993:2008 ugl sepni 
*Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.) 

BamegiMeninini he modificirana HRN EN ISO 17993:2008 ugl SIAPR 
*Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.) 

Fsramkena modificirana HRN EN ISO 17993:2008 bg . 
i “Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.) 

Indenoji,5 hod jpiene modificirana HRN EN ISO 17993:2008 ugl <D005 
Ugljikovodici HRN EN ISO 9377-2:2002 ug/l < 50,0 6,9 Da 

Benzen HRN ISO 11423-1:2002 ug/l s1 < 0,3 Da 

Rad na terenu 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat | Sukladnost 

Temperatura vode SM 2550 8 (2017) "C <25 15,5 Da 

Slobodni klor *HRN EN ISO 7393-2:2018 Cl2 mg/l 50,5 0,19 Da 

Kraj analitičkog izvješća 

* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 

OBR 050 REV 3 Analitičko izvješće broj: 01 01381/21 Strana 7/7 
Napomena: 

1) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja. 
2) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa. 
3) *Akreditirana metoda prema HRN EN IS0/IEC17025:2017 

  
4) #izjava o sukladnosti nije u akreditiranom području 

Franje Krežme 1, 31000 Osijek 

tel, 031 225 787 | fax, D31 225 788 

  

IBAN: HR6023900011101055394 
MB: 3018792 | OIB: 4654859465 

  

| e-mail: 2212 vodeamall.com 

i vvev www.zzjzosijek.hr
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i 
HZJZ 

Broj ispitnog izvještaja: 
Naziv i identifikacija uzorka: 

Vrsta uzorka: 

Naručitelj: 

Tip zahtjeva: 

Uzorkovao/la: 

Lokacija uzorkovanja: 

Vrijeme uzorkovanja: 

Vrijeme dostave: 

Vrsta ispitivanja: 

Početakikraj ispitivanja: 

Konačna ocjena: 

Dostaviti: 

. : ž u KR 
.h Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu ALL 

Republika Hrvatska 17025-HAA     
i i ŠA, Brvatski zavod za javno zdravstvo = 

Služba za zdravstvenu ekologiju jac ma e 

Zagreb, Rockefellerova 7 lESI 

Tel: (01) 46 83 009 

Datum: 25.05.2021. 

ISPITNI IZVJEŠTAJ 

210502 Oznaka uzorka: 1668/21 

voda za ljudsku potrošnju, K-01 01381/21, OBŽIVZ Valpovo 1, Drava, Gradska 

kavana Katančić, Trg kralja Tomislava 2, Valpovo 

Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreža) 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE, Služba za 
zdravstvenu ekologiju 

F. Krežme 1, 31000 Osijek 

Ugovor 

Ur.br.: 40-20-040/1-2010, dopis 12/2021 VZ 27.4.2021. i dostavnica 

Naručitelj 

OBŽ/VZ Valpovo 1,Drava,Gradska kavana Katančić, Trg kralja Tomislava 2,Valpovo 

26.04.2021. (11:30) 

26.04.2021. 

prema zahtjevu, parametri skupine B u monitoring u vode za ljudsku potrošnju iz 

Priloga | (revzijski) 

28.04.2021. / 25.05.2021. 

Zaključak je naveden u Prilogu“ 1 

kr 

Voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu 

dr.sc. Magdalena Hjević Bošnjak, dipl.ing. 

A 

1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE, Služba za zdravstvenu 

ekologiju 
F. Krežme 1, 31000 Osijek 

Napomena: 
1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom. 

2) Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa. 

3) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnožavati bez odobrenja Zavoda. 

4) Akreditirane metoda označene su u Ispitnom izvještaju ( * - fiksno područje ili F* - fleksibilno područje akreditacije) 

5) Prilozi nisu obuhvaćeni područjem akreditacije 

O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 1/9 210502/2021



Broj ispitnog izvještaja'Oznaka uzorka: 210502 / 1668/21 

REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA 

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu 

Početak/kraj ispitivanja: 28.04.2021. / 13.05.2021. 

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrošnju, K-01 01381/21, OBŽIVZ Valpovo 1, Drava, Gradska kavana 

Katančić, Trg kralja Tomislava 2, Valpovo 

  

  

  

  

  

  

              

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena 

jedinica ispravnosti 

Kloriti HRN EN ISO 10304- | ug/L <10 400 DA 

4:2001 = 

Klorati HRN EN ISO 10304- | ug/L 58 +3 400 DA 

4:2001 = 

Bromati HRN EN ISO 15061: , ug/L Bro, “ <2 10 DA 

2001 = 

Akrilamid Vlastita metoda Hg/L <0,05 0,1 DA 

Epiklorhidrin Vlastita metoda ug/L <0,05 0,1 DA 

Vinil klorid Vlastita metoda ug/L <0,2 0,5 DA   
  

Mjerna nesigurnost izražena kao proširena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k = 2, što predstavlja 

95 % razinu pouzdanosti. 

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i 

planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne 

vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20). 

Voditelj Odsjeka 

Filip Tomljenović dipl.ing. 

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu 

kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano. 

O-5ZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 2/9 210502/2021



Broj ispitnog izvještaja/'Oznaka uzorka: 210502 / 1668/21 

Početak/kraj ispitivanja: 

Odsjek za pesticide 

05.05.2021. / 25.05.2021. 

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrošnju, K-01 01381/21, OBŽIVZ Valpovo 1, Drava, Gradska kavana 

Katančić, Trg kralja Tomislava 2, Valpovo 

  

Naziv parametra Metoda Mjerna 

jedinica 

Rezultat *MDK Ocjena 

ispravnosti 
  

Pesticidi ukupni Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

,.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 

ug/L <0,5 0,5 DA 

  

Organoklorirani pesticidi Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020. 

,modificirane EPA 

525.3,EPA 536 

ug/L <0,5 0,5 DA 

  

Izodrin Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020, 

modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

Kg/L <0,03 0,1 DA 

  

Organotosforni pesticidi Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

modificirane EPA 

525.3,EPA 536 

ug/L <0,5 0,5 DA 

  

Dimetoat Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

Hg/L <0,03 0,1 DA 

  

Klorfervinfos Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

Hg/L <0,03 0,1 DA 

  

Klorpirifos     Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L     <0,01   0,1   DA 

  

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu 

kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano. 
  

O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 3 / 9 210502/2021 

 



Broj ispitnog izvještaja/Oznaka uzorka: 210502 / 1668/21 
  

Naziv parametra Metoda Mjerna 

jedinica 

Rezultat *MDK Ocjena 

ispravnosti 
  

Klorpirifos-metil Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020. 

,modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,03 0,1 DA 

  

Malation Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,02 0,1 DA 

  

Ometoat Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

,modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,03 0,1 DA 

  

Pirimifos-metil Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020, 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,03 0,1 DA 

  

Glifosat Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,03 0,1 DA 

  

Fosetil Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020. 

,modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,05 0,1 DA 

  

Malaokson Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,03 0,1 DA 

  

Triazini i metaboliti Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 

ug/L <0,5 0,5 DA 

  

Atrazin     Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

,modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L     <0,01   0,1   DA 

  

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu 

kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano. 
  

O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 4 / 9 210502/2021 

 



Broj ispitnog izvještaja/Oznaka uzorka: 210502 / 1668/21 
  

Naziv parametra Metoda Mjerna 

jedinica 

Rezultat *MDK Ocjena 

ispravnosti 
  

Simazin Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,04 0,1 DA 

  

Desetil atrazin Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

Kg/L <0,03 0,1 DA 

  

Deisopropil atrazin Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,02 0,1 DA 

  

Desetil terbutilazin Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,03 0,1 DA 

  

Desetil deisopropil 

atrazin 

Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 

ug/L <0,04 0,1 DA 

  

Desetil 2-hidroksi 

atrazin 

Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020. 

modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

Kg/L <0,03 0,1 DA 

  

Hidroksi atrazin Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,03 0,1 DA 

  

Hidroksi simazin Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020. 

modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,03 0,1 DA 

  

Hidroksi terbutilazin     Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020. 

modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L     <0,02   0,1   DA 

  

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu 

kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano, 

O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 5 /9 210502/2021 

 



Broj ispitnog izvještaja/Oznaka uzorka: 210502 / 1668/21 
  

Naziv parametra Metoda Mjerna 

jedinica 

Rezultat *MDK Ocjena 

ispravnosti 
  

Metribuzin Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

izdanje: 1/3,6.1.2020, 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,05 0,1 DA 

  

Terbutilazin Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,03 0,1 DA 

  

Herbicidi i metaboliti Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

,modificirane EPA 

525.3,EPA 536 

ug/L <0,5 0,5 DA 

  

Bentazon Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

,modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

Ho/L <0,03 0,1 DA 

  

Bromacil Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

Kg/L <0,01 0,1 DA 

  

Desmetil isoproturon Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

,modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

Kg/L <0,02 0,1 DA 

  

Dikamba Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 

"g/L <0,05 0,1 DA 

  

Dimetenamid-p Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

"g/L <0,01 0,1 DA 

  

Diuron     Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L     <0,02   0,1   DA 

  

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu 

kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano. 

O-SZE-28 izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 6 /9 210502/2021 

 



Broj ispitnog izvještaja/Oznaka uzorka: 210502 / 1668/21 
  

Naziv parametra Metoda Mjerna 

jedinica 

Rezultat *MDK Ocjena 

ispravnosti 
  

2,4-D Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,02 0,1 DA 

  

2,6-diklorobenzamid Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,02 0,1 DA 

  

Izoproturon Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,01 0,1 DA 

  

Klorotoluron Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,02 0,1 DA 

  

Linuron Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020. 

,modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,02 0,1 DA 

  

MCPA Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-190, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020. 

,modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

Hg/L <0,02 0,1 DA 

  

Mekoprop Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 

ug/L <0,05 0,1 DA 

  

Pendimetalin Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

Mg/L <0,02 0,1 DA 

  

Prosulfokarb     Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L     <0,01   0,1   DA 

  

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu 

kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano. 
  

O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 7/9 210502/2021 

 



Broj ispitnog izvještaja/Oznaka uzorka: 210502 / 1668/21 
  

Naziv parametra Metoda Mjerna 

jedinica 

Rezultat *MDK Ocjena 

ispravnosti 
  

Fungicidi (ftalmidi, 

benzimidazoli, 

ditiokarbamati, 

strobilurini,konazolni) 

Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6,1.2020. 

modificirane EPA 

525.3,EPA 536 

ug/L <0,5 0,5 DA 

  

Azoksistrobin Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,05 0,1 DA 

  

Folpet Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 

ug/L <0,02 0,1 DA 

  

Mankozeb Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020. 

,modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,03 0,1 DA 

  

Propineb Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,04 0,1 DA 

  

Tebukonazol Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,02 0,1 DA 

  

Tiofanat-metil Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,02 0,1 DA 

  

Kloracetamidi Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 

ug/L <0,5 0,5 DA 

  

Acetoklor     Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 

HO/L     <0,01   0,1   DA 

  

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu 

kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano. 
  

O-5ZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 8 / 9 210502/2021 

 



Broj ispitnog izvještaja/Oznaka uzorka: 210502 / 1668/21 
  

  

Naziv parametra Metoda Mjerna 

jedinica 

Rezultat *MDK Ocjena 

ispravnosti 
  

Acetoklor ESA Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 

ug/L <0,05 0,1 DA 

  

Acetoklor OXA Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

.modificirane EPA 

525.3,EPA 536 

ug/L <0,01 0,1 DA 

  

S-metolaklor Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

modificirane EPA 

525.3,EPA 536 = 

ug/L <0,01 0,1 DA 

  

Metolaklor ESA Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/3,6.1.2020. 

,modificirane EPA 

525,3,EPA 536 

ug/L <0,05 0,1 DA 

  

Metolaklor OXA     Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/3,6.1.2020. 

modificirane EPA 

525.3,EPA 536 

ug/L   <0,01   0,1     DA 

  

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i 

planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne 

vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20). 

Kraj ispitnog izvještaja 
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Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu 

kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano. 
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ISPITNI IZVJEŠTAJ BR: 1668/21 (210502) 25.05.2021. 

PRILOG I 

ZAKLJUČAK 

Konačna ocjena: ODGOVARA 

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrošnju,K-01 01381/21,OBŽ/VZ Valpovo 1,Drava,Gradska 

kavana Katančić,Trg kralja Tomislava 2,Valpovo 

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu 

Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim 

koncentracijama iz Priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti 

vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 

125/2017 i 39/2020). 

Odsjek za pesticide 

Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim 

koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za 

ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/ 

20).


