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Mikrobioloska analiza 

Prema zahtjevu naruditelja 

Zvonimir Bubalo 

Uzorkovano prema *HRN 1SO 5667-5:2011; *HRN EN 1SO 19458:2008 

OBR 096 REV 3 zapis broj: 173/2023 

IZJAVA O SUKLADNOSTI: 

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrosnju SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga |. Pravilnika o 

parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro3nju (NN br. 64/23). 

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem ocitovanja Ministarstva zdravstva 

(KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2) od 24. sijecnja 2020. 

Voditeljica Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda i zraka: 
Danijela Bezik, mag. ing. biotechr 

Dostaviti: 

Voditeljica Sluzbe za zdravstvenu ekologiju: 
Snjezana Benkoti¢, dipl.ing.preh.teh 
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1. Dvorac d.o.0. za komunalne djelatnosti, Hrvatska, 31550 Valpovo, A.M.Reljkovi¢a 16 

2. Arhiva 

OBR 0S80 REV 7 
Napomena: 

Analiticko izvjeSce broj: 01 02586/23 Strana 1/2 

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrsitelja. 

2) Analiticko izvje§ce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovaZzedi bez Ziga i potpisa. 

3) U sluéaju dostavljenog uzorka laboratorij se odri¢e odgovornosti za uzorkovanije i bilo koju tvrdnju koju narucitelj navodi u svezi s uzorkom. 

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017 

§) **Grani¢na vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumacenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu narucitelja 

6) “‘Mjema n85|gurnost izrazena kao prosirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %. 

Ovlasteni laboratoru za provouenje analiza vode za ljudsku potro$nju prema Rjesenju Ministarstva zdravstva, KLASA:UP/I-541-02/21-03/11; 
URBROJ: 534-03-3-2/6-22-10 od 13. rujna 2022. 

Ovlasteni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema RjeSenju Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja, KLASA:UP/I-325-01/22-01/02; 
URBROJ: 517-09-1-2-1-22-3 od 19. srpnja 2022, 

Ovlasteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za Zivotinje prema Rje$enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/22-01/31, URBROJ: 525-09/548-22-3 od 
26. listopada 2022,



NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE 

exologiu 

REZULTATI ISPITIVANJA 

Laboratorij za mikrobiologiju voda 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica **MDK Rezultat | Sukladnost 

Broj kolonija 22°C *HRN EN ISO 6222:2000 n/1 mi <100 <1 Da 

Broj kolonija 36°C *HRN EN ISO 6222:2000 n/1 mi <100 3 Da 

g : *HRN EN I1SO 9308-1:2014 i HRN EN ISO 
Escherichia coli 9308-1:2014/A1:2017 n/100ml 0 <1 Da 

wia : *HRN EN ISO 9308-1:2014 i HRN EN ISO 
Ukupni koliformi 9308-1-2014/A1-2017 n/100ml 0 <1 Da 

Enterokoki *HRN EN 1SO 7898-2:2000 n/100 ml 0 <1 Da 

Pseudomonas aeruginosa *HRN EN ISO 16266:2008 n/100 ml 0 <1 Da 

Laboratorij za rad na terenu 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica **MDK Rezultat | Sukladnost 

Slobodni klor *HRN EN ISO 7393-2:2018 Cl= mg/l 0,5 0,29 Da 

Kraj analitickog izvjesca 

OBR 090 REV 7 Analiti€ko izvjesée broj: 01 02586/23 Strana 2/2 
Napomena: 

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvr3itelja. 

2) Analiticko izvjes¢e rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazedi bez Ziga i potpisa. 

3) U sluéaju dostavijenog uzorka laboratorij se odrice odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju narucitelj navodi u svezi s uzorkom. 

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017 

5) **Grani¢na vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumaéenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu naruditelja 

6) ***Mjerna nesigurnost izrazena kao prosirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti o 
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UZORKOVANO PREMA METODI: 
L] *HRN ISO 5667-4:2016 (VODE PRIRODNIH | UMJETNIH JEZERA) 
BJ *HRN ISO 5667-5:2011 (VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU) 
% *HRN EN ISO 19458:2008 (MB ANALIZA VODE) 

R RRBREERRRRABETRE 

CJ *HRN ISO 5667-10:2020 (OTPADNE VODE) 
] “HRN ISO 5667-11:2011 (PODZEMNE VODE) 
] *HRN ISO 5667-12:2017 (SEDIMENT) 

*HRN EN ISO 5667-6:2016/A11:2020 (VODE RIJEKA | POTOKA) 

| & 
K- 7 N Q‘s( PREDATNICA ZA LABORATORIJ |br. 

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE 
Drinska 8, 31000 OSIJEK, OIB: 46854859465, e-mail: zz-ekologija-vode@zzjzosijek.hr 

SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU 
ODJEL ZA KONTROLU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODA | VODOOPSKRBU 

ODJEL ZA KONTROLU OKOLISNIH 1 OTPADNIH VODA | BIOLOSKI MONITORING 
Tel. 031/225-787 
Fax. 031/206-870 
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DEZINFEKCIJA: DA [ NE 

ZAHTIJEVANA ANALIZA: [] A [ NEOBICNA 
Fl psa. OB MIKROBIOLOSKA 
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] uGLJIKovODICI 

— LOKACIJA —— DATUM | VRIJEME UZORKOVANJA 

Pacrexr MUWAEL /L,-g 
, ally 0. e, e 

TG W, rodiSAYA 3, VPO 
— PLACANJE —— RAZLOG UZORKOVANJA 

[l NASAMOME MJESTU [] PO PONUDI (NAR. BR.) (] TEHNICKI PRIJEM  [¥] UGOVOR [ mTU 
[C] ZAHTJEV ZA PONUDU / ANALIZU ] osoBNO [ monmorING  [] OSTALO 

UGOVOR [ osTtALO ] PONAVLJANJE 
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[] 1zvor L] BUNAR TEMPERATURA VODE: Gl 
[1 ostalo [ PIEZOMETAR TEMPERATURA ZRAKA: “CID: _ 

KLOR - DIOKSID s mg/ ID: __ : 
TEMPERATURA VODE: 169 Co:_ VEPOSTAL 
TEMPERATURA DOSTAVE: TID:_ T TENDENCIJA: 

METEOROLOSKE PRILIKE: BOJA: [] DA [ NE 
TEMPERATURA ZRAKA: el MIRIS: [] DA [] NE 

RAZINA VODE: m ID: OTPADNATVAR: [] DA [0 NE 
OPAZANJA: 

HIDROLOSKI REZIM RIJEKE: VODA TECE / VODA STAGNIRA / NEMA 
VODE; POVEZANOST TOKA POSTOJI / POVEZANOST TOKA NE POSTOJI 

RAZINA VODE: POPLAVA / VISOKA VODA / NORMALNA RAZINA / NISKA 
VODA / TEGE / NE TECE 

— ] BAZENSKA VODA — ] OTPADNA VODA 
UZORAK: [] OTVORENI [J TERMALNI UZORAK:  BOJA [0 bA [ NE 

[] zATVORENI [J osTALO MIRIS 0 DA [ NE 
TEMPERATURA VODE: “CID: - OTPADNA TVAR 
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SLOBODNI REZ. KLOR BAZENA: mg/l ID: _ TENPERATCRA VODE: CID: 
pH BAZENA: ID: __ TEMPERATURA ZRAKA: “CID:__ 

REDOX POTENCIJAL BAZENA: ID:_ R 
| REDOX POTENCIJAL PUFFER OTOPINE: ID: _ 

ZAHTIJEVANA ANALIZA: [] SKRAGENA 
[ THM Ol nikEom. i OTPADNA VODA SE ULIJEVA U: 

[] REDOX POTENCIJAL BAZENA IZMJE- 
REN ORP ELEKTRODOM: METTLER L UGOVOR o 
TOLEDO, INLAB REDOX Ag/AgCl ] OSTALO OPAZANJA: 
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