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| 

01 03160/23 Primljenc dana: 

Org. Jediaica: |Broj: Prilog: 

%% -5 
Dvorac d.o.0. za komunalne djelatnosti 

31550 Valpovo, A.M.Reljkovica 16 

UGOVOR KLASA:430-02/23-01/01, URBR0OJ:381-11-23-38 

Voda za ljudsku potrognju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije 

Voda za ljudsku potrodnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije 

9.8.2023. 11:50 

9.8.2023. 13:00 

9.8.2023. 

14.08.2023 09:23:44 

Liekarna Kalenic, J. J. Strossmayera 12, Valpovo 

A analiza 

Prema zahtjevu narugitelja 

Jurica Vrlja 

Uzorkovano prema *HRN SO 5667-5:2011; *HRN EN SO 19458:2008 

OBR 096 REV 3 zapis broj: 219/2023 

IZJAVA O SUKLADNOSTI: 

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrognju SUKLADNI SU MDK vrijednostima propisanim Pravilnikom o 
parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrognju (NN 64/2023 i 88/2023). 

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem oéitovanja Ministarstva zdravstva 
(KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2) od 24. sijeénja 2020. 

Voditeljica Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda i zraka: 
Danijela Bezik, mag. ing. biotechn. 

~ T 
TN 

Dostaviti: 

Voditeljica Sluzbe za zdravstvenu ekologiju: 
Snjezana Benkoti¢, dipl.ing.preh.teh 

Ny Yotamtno BV 
e 

SRASTIO 5o 2 

1. Dvorac d.0.0. za komunalne djelatnosti, Hrvatska, 31550 Valpovo, A.M.Reljkovica 16 
2. Arhiva 

OBR Q90 REV 7 
Napomena: 

AnalitiCko izvjesce broj: 01 03160/23 Strana 1/3 

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvriitelja. 
2) Analiticko izvjesce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazedi bez iga i potpisa. 
3) U slucaju dostavljenog uzorka laboratorij se odriée odgovornosti za uzorkovanije i bilo koju tvrdnju koju narucitelj navodi u svezi s uzorkom. 
4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017 

5) **Granicna vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumacenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu naruéitelja 
6) ***Mjerna nesigurnost izraZena kao prodirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %. 
Ovlasteni laboratori] za provodenje analiza vode za ljudsku potrodnju prema Rjesenju Ministarstva zdravstva, KLASA: UP/1-541-02/21-03/11: 
URBROJ: 534-03-3-2/6-22-10 od 13. rujna 2022. 

Ovlasteni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju Ministarstva gospodarstva i odrZivog razvoja, KLASA:UP/1-325-01/22-01/02; 
URBROJ: 517-08-1-2-1-22-3 od 19. srpnja 2022. 
Ovlasteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za Zivotinje prema RjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/1-322-01/22-01/31, URBROJ: 525-09/548-22-3 od 
26. listopada 2022.
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SluZzba za zdravstvent 2KOI 

REZULTATI ISPITIVANJA 

ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE 

Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja voda 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica *MDK Rezultat | Sukladnost 

Boja SM 2120 C (2023.) jodihioa bole PCO < 20 12 Da 

Mutnoca *HRN EN ISO 7027-1:2016 NTU <4 2,7 Da 

Miris HRN EN 1622:2008 bez bez Da 

Okus HRN EN 1622:2008 bez bez Da 

Koncentracija vodikovih iona *HRN EN ISO 10523:2012 pH jedinica 6,5-95 7.4 Da 

pri 23,0°C 

Vodljivost *HRN EN 27888:2008 uS/cm pri 20°C < 2500 262 Da 

UtroSak KMnOa HRN EN ISO 8467:2001 Oz2mg/l <50 2,17 Da 

Laboratorij za mikrobiologiju voda 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica **MDK Rezultat | Sukladnost 

?éoj kolonija na temperaturi od 22 |\ o\ £N 150 6222:2000 broj/1 ml <100 22 Da 

DBCEOJ' kolonljarng temperate 0d 36 | wypw px s 2gsion00 broj/1 ml <100 56 Da 

Escherichia coli 9H3§8N-1EEOE‘IS:1?A?32O(?‘I-;ZGM B e broj/100 mi 0 <1 Da 

Koliformne bakterije ;gggfggfififi?;;zom izt Syt broj/100 ml 0 <1 Da 

Crijevni enterokoki *HRN EN ISO 7899-2:2000 broj/100 ml 0 <1 Da 

Pseudomonas aeruginosa *HRN EN 1SO 16266:2008 brej/100 ml 0 <1 Da 

Laboratorij za atomsku spektroskopiju | spektrometriju masa 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica “*MDK Rezultat Sukladnost 

Arsen *HRN EN ISO 17294-2:2016 As g/l <10 0,78 Da 

Mangan *HRN EN ISO 17294-2:2016 Mn g/l <50 2,25 Da 

Zeljezo *HRN EN ISO 17294-2:2016 Fe pg/l <200 82 Da 

Laboratorij za kromatografiju 

Naziv analize Metoda Mijerna jedinica **MDK Rezultat Sukladnost 

Amonij *HRN EN 1SO 14911:2001 NHs* mg/l < 0,50 < 0,0050 Da 

Nitrati *HRN EN ISO 10304-1:2009 NOs™ mg/l <50 4,0 Da 

Kloridi *HRN EN ISO 10304-1:2009 ClI- mg/l =250 16 Da 

Laboratorij za rad na terenu 

Naziv analize @WMOM Mjerna jedinica *MDK Rezultat Sukladnost 

S T e 
Temperatura vode e °C <25 23,0 Da 

OBR 090 REV 7 Analiticko izvjeSce broj: 01 03160/23 Strana 2/3 
Napomena: 

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZzavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrsitelja. 

2) Analititko izvje$ce rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga i potpisa. 

3) U slutaju dostavljenog uzorka laboratorij se odri¢e odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju narugitelj navodi u svezi s uzorkom. 

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017 

5) **Grani¢na vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumacenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu narucitelja 

B) ""Mjerna nemgurnost |zrazena kao pr05|rena mjerna nemgurnosi sa obuhvatnlm faktorom poknvanja k—2 uz razmu pouzdanostl od 95 % 
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NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE 

Sluzba za zdravstvenu ekologiju 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica **MDK Rezultat | Sukladnost 

Slobodni klor *HRN EN ISO 7393-2:2018 Clz mg/| 0,50 < 0,10 Da 

Kraj analitickog izvjesca 

OBR 090 REV 7 Analiticko izvjesce broj: 01 03160/23 Strana 3/3 
Napomena: 

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrSitelja. 

2) Analiticko izvjesée rezultat je elektronic¢ke obrade podataka te je punovazedi bez Ziga i potpisa. 

3) U slu¢aju dostavljenog uzorka laboratorij se odrice odgovornosti za uzorkovanije i bilo koju tvrdnju koju narugitelj navodi u svezi s uzorkom. 

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017 

5) **Graniéna vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumacenjima nadleZnih tijela ili prema zahtjevu narucitelja 

6) ***Mjerna nesigurnost izrazena kao proirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %. 
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