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m ANALITIČKO IZVJEŠĆE 

Osijek, 11.1.2021. 

01 04420/20 

Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
31000 Osijek, Kapucinska 40/1 

Program javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije 
Klasa:510-01/19-01/38,Ur.broj:2158/1-01-01-19-4 od 12.12.2019. (Županijski glasnik 
15/19.) 

Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije 

Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije 

23.11.2020. 09:00 

23.11.2020. 12:35 

23.11.2020, 

11.01.2021. 12:21:27 

VZ Valpovo 1. - Drava, ambulanta Valpovo, K.P.Krešimira IV br. 4, paviljon 1 - 
sanitarni čvor 

B analiza 

Zdravstvena ispravnost 

Zvonimir Bubalo 

Uzorkovano prema *HRN ISO 5667-5:2011; “HRN EN ISO 19458:2008 

OBR 095 REV 2 zapis broj: 324/2020 

#IZJAVA O SUKLADNOSTI: 

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrošnju NISU SUKLADNI MUK vrijednostima iz Priloga I. Pravilnika o 
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja 
registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20), za indikatorski parametar: 
aluminij. Obzirom na izvršenu analizu, uzorak vode za ljudsku potrošnju, ne ispunjava parametre sukladnosti, prema čl. 6., 
stavku 2. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20). 

Voditelj odjela: Pod A Vodite služ 
Danijela Bezik [či 

mag. ing. biotechn. 

Dostaviti: 

Z Lun a, 

i doc. dr. sc, Suzan Čdudr, mag, pharm. 
spec.analit. sa 

(1. Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti, Hrvatska, 31550 Valpovo, A.M.Reljkovića 15 

2. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Hrvatska, 31000 Osijek, Kapucinska 
40/1 

3. Arhiva 

OBR 090 REV 3 
Napomena: 

Analitičko izvješće broj: 01 04420/20 Strana 1/5 

1) Rezultati ispilivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja. 
2) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa. 
3) “Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017 

4) štizjava o sukladnosti nije u akreditiranom području 

Qvlašteni laboralorij za provođenje analiza vode za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva, KLASA: UP/l-541-02/19-03/05: 
URBROJ 534-07-2-1-3/2-19-3 od 21. ožujka 2019. 

Ovlašteni laboralorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA:UP/l-325-07/17-02/07: 
URBROJ. 517-17-2-14-4 od 4. travnja 2017, 
Ovlašteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-310-26/14-01/14: 
URBROJ: 525-10/1308-15-8 od 25, ožujka 2015.
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Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja voda 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat | Sukladnost 

Boja SM 2120 C (2017.) mg/PtCo skale <20 18,7 Da 

Mutnoća *HRN EN ISO 7027-1:2016 NTU s4 2,6 Da 

Miris HRN EN 1622:2008 bez bez Da 

Okus HRN EN 1622:2008 bez bez Da 

Koncentracija vodikovih iona *HRN EN ISO 10523:2012 pH jedinica 6,5 -9,5 77 Da 

pri 22,2“C 

Vodijivost *HRN EN 27888:2008 uS/om pri 25*C < 2500 336 Da 

Utrošak KMnO«4 HRN EN ISO 8467:2001 Oz mgjl £5,0 219 Da 

Kloridi *HRN EN ISO 10304-1:2009 CI- mg/l < 250,0 19,2 Da 

Amonij HRN ISO 7150-1:1998 NH«a* mg/i < 0,50 0,039 Da 

Nitriti “HRN EN ISO 10304-1:2009 NOz" mg/l < 0,50 < 0,060 Da 

Nitrali *HRN EN ISO 10304-1:2009 NOs" mgj/l < 50 5,3 Da 

Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 P ug/l < 300 40 Da 

Sulfati *HRN EN ISO 10304-1:2009 504?" mg/! < 250,0 27 Da 

Fluoridi HRN EN ISO 10304-1:2009 F- mg/l £15 <013 Da 

Ukupna tvrdoća HRN ISO 6059:1998 CaCO: mg/l 200 

Silikati SM 4500-SiO» DE (2017.) SiOz mg/l < 50 6,8 Da 

Vodikov sulfid HRN ISO 10530:1998 mg/l H2eS < 0,05 < 0,02 Da 

Ukupne suspenzije HRN EN 872:2008 mg/i £10 <4 Da 

Alkalitet HRN EN ISO 9963-1:1998 HCOs" mg/l 153 

Cijanidi HRN ISO 6703-1:1998 ug/l < 50 <2 Da 

Detergenti anionski HRN EN 903:2002 Hg/l < 200,0 <21 Da 

Detergenti neionski SM 5540-D (2017.) ug/l < 200,0 < 150 Da 

Fenoli HRN ISO 6439:1998 ug/l <1 

Ukupni organski ugljik (TOC) *HRN EM 1484:2002 C mg/l 2,1 

Laboratorij za mikrobiologiju voda 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat [Sukladnost 

Broj kolonija 22%C *HRN EN ISO 6222:2000 n/1 mi £ 100 1 Da 

Broj kolonija 36"C *HRN EN ISO 6222:2000 n/1 mi < 100 <1 Da 

Escherichia coli Maasai HRN: EN 19 n/100mi O <1 Da 

Ukupni koliformi MA kk mani Me n/100ml 0 <1 Da 

Clostridium pertringens *HRN EN ISO 14189:2016 n/100 mi 0 <1 Da 

* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 SA 
OBR 090 REV 3 Analitičko izvješće broj: 01 04420/20 Strana 2/6 
Napomena: 
1) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja. 

2) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa, 

3) *Akreditirana metoda prema HRN EN 150/IEC17025:2017 

4) #Izjava o sukladnosti nije u akreditiranom području 

reži s a “a Os | e-maik zzjz.vode 
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7 ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO E Al 
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Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Sukladnest 

Enterokoki *HRN EN ISO 7899-2:2000 n/100 ml O <1 Da E 

Pseudomonas aeruginosa *HRN EN ISO 16266:2008 nf100 ml 0 <1 Da | 

Podugovorene metode 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Sukladnost| 

Bromati *HRN EN ISO 15061:2001 ug/l < 10 <2 Da | 
Kloriti *HRN EN ISO 10304-4:2001 ug/l < 400 < 10 Da | 
Klorati *HRN EN ISO 10304-4:2001 ug/i < 400 12 Da | 

Organofosforni pesticidi ukupni cE pne g (2012) [MoA < 0,50 <0,5 Da | 

dime koi nodtfekapaljš EPA Meda 225 01 ug/l SI) TOB Bat 

Mista sErMalamiLs EPA Maodasoeatanio vol SOK os Da | 

PRO ANIJS va EPA Melada 826. 02012) ugl mujo < 0,01 s | 

Klnervinjes modfiorana US 2 PA Metoda &25:5 [204 2) o (Hg/ < 0,10 F0: Po 

lorpiniosenski nodifatana HEEBA Metoda s#6 06 vol SOS “DN Ba 

Simelost nadiieteva USEPA Mikola 24 Vi) pol 20,10 TEME Da 

amara odiom USE m ESz Bing ugl #s,10 ra Da 

POSE a one EPA Metode 525.5 (201 2) Jug AN € GE Da | 

Melaokson SoANETENE USTEPA Maida Ea). [1 <0,10 <00i | ve 
Sllesar nodRakana E BEK kelode EG IEKI 2) [19 2018 “918 pa | 

Triagini Smetakai oiehone le i nebi zaj 2) o [vs Sam “us Sa | 

Shain od droresl ERE E 78 214019 ugl ADIU mog pa < 

seen Taeraa op eeasnen ann) ugl < 0,10 maa BE | 

Temulisih RFE SJEEBa dojee shina) pol S Omo sami pa | 

Seseli atražn(56) nodičkana VS ER vislodesos dodi 2) [Hgl sj “DMA . | 

Hessea rana tE EA dag seas izo ugl ai sna ma | 

PRje ME NEHII SEKI mE TEFENALS EPA MYBln2na (ang pg m cose 2 | 

sei ionooieni  (remonestrčestoomt o [po E ETE EE 
Hereksnamaših vhsFs) S oEdenaiv EEA Meladai&056 120: 2) bol Som “BBS La | 

Nidpokeltsmačii PRSEE) medeno U Ba. italažos DR ugl som sada ka S 

.. 
* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 Ć 5 či 

OBR 090 REV 3 zi .<““ > Analitičko izvješće broj: 01 04420/20 Strana 3/6 
Napomena: 

1) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavali niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja, 
2) Analiličko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa. 

3) *Akreditirana metoda prema HRN EN 180/EC17025:2017 

4) #izjava o sukladnosti nije u akreditiranom području 

u 1,3 ? Osijek | e-mail: zz il izom



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat | Sukladnost 

Hidroksi terbutilazin (ANSES) mom. BE sa Eni Ž oazu uo < 0,10 < 0,02 Da 

Desetil 2-hidroksi atrazin Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1, 

(ANSES) modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) ugl a SD ba 

Kišni Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1, ks et ib «life Da 

modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) ' : 

Herbicidi i metaboliti i Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1, 

kloracetamici modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) — |H9/ .. <05 Da 

Bentazon Mrasitenmeltnla P-PEST-10 izd. 1/1, ugi < 0.10 < 0.03 Da 

modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) ' 

2,6-diklorbenzamid Ma e PETO Ti voj! < 0,10 < 0,02 Da 
modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) ' ' 

2.4.D VREIH metoda P-PEST-10 izd. 1/1, uga < 0,10 < 0,02 Da 

modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) I 

piljred Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1, ugA <0410 < 0.02 Da 

modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) : : 

Vlastita met P-PEST-10 izd. 1/1, 

MEPA mosina 8 ki. ke (2012) Eg! 50,10 “OGa Da 
Bromacil Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1, ue ć oro pe še 

modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) ' * 

Mekoprob Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1, ugA £0,10 < 0.05 Da 

modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) ' 

japrstuiten Vasila metoda P-PEST-10 izd. 1/1, Liga PET <0.01 Da 

modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) ' : 

Desmetil izoproturon vlastia meleka PeSiidza Ti, ug/l £0,10 < 0,02 Da modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) ' ' 

Pendimetalin Vlasti metoda P-PEST-10 izd. 1/1, ugl < 0,10 žom Da 

modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) ' 

Linuron Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1, Hof £0.10 < 0.02 čla 

modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) ' “ 

Kloreteleaom Vigetila metoda P-PEST-10ižd. 1/1, ira <0.10 <0.02 Da 

modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) ' ' 

Diet avio Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1, jieA < 0,10 «tgi Da 

modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) : 

Dikamba Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1, ugl £0,10 < 0.05 Da 

modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) : 

Prosulfokarb Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1, ugl zao žOoni Da 

modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) ' ' 

Acetoklor Vlastita metocia P-PEST-10 izd. 1/1, ug < 0.10 < 0.01 fia 

modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) ' 

tita met P-P -10 izd. 

PEREREBESA rodidneuo ia E emsežn tamo) bg i. SDA Ba 

uRokiE NA medije E Bave EPA Molod2 525.5 (201 2 [rs nie < 0,01 ga 
2 “Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1, 

metmlaktor modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) [19 < 0,10 D871 . 

MelolsklaršikA odana šlč EBA dlolodač25i8 DUJE ugl >g i Ba 

Metolaklor ESA noira de EE aules055 onisi bg sau “Bia Ba 

aodmišeo dhrekartenneti Eg me PE TOET ug/i < 0,50 < 0,5 Da strobilurini, ok. * modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) ' ' 

* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 : A 

OBR 090 REV 3 Strana 4/6 
Napomena: 

1) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja. 

m 

2) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa. ./.-, 

5) *Akreditirana metoda prema HRN EN 150/IEC17025:2017 U 

di #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom području 

4 4 
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<“ < Analitičko izvješće broj: 01 04420/20
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Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost; 

Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1, 
< ei Menkaget modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |H9A i Tps Da 

Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1, 
< ri 

Propineb modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) [19 SO19 SkE4 da 
. . Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1, i 

s € BORE IeKI modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) [PS 919 < 0,02 Pa | 
rd 

Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1 i 
a t | S g PeiukAnAsm modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |"% 9,10 .— . | 

Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1 ] ksi i , < g z | Panksjsinain modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |1% ui 4 ba | 
Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1, | 

< £ “sipe! modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |H9% S10 “Nike Pa | 
dodo ai Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1, | 

t s ć Organoklorirani pesticidi modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) [#9 ii *Ds Da | 
“Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1 

; <0,1 c izo modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |S Mos < 0,03 Pa 
Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1 i “Hini 1 i ' < € 

Pesiicini ulupni modificirana US EPA Metoda 525,3 (2012) |S < 0,60 4 08 Bu | 
X Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1 i i 1 < 0,50 a | Sloroptamići modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) [19 g “i ua | 

Akrilarnid Vlastita metoda ug/l £ 0,10 < 0,05 Da 

Epiklorhidrin Vlastita metoda ug/l £0,10 < 0,05 Da 

Vinil klorid Vlastita metoda Kg/l < 0,50 <02 Da 

Laboratorij za atomsku spektroskopiju i spektrometriju masa | 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Sukladnost! 

Arsen *HRN EN ISO 17294-2:2016 As ug/l £ 10 0,57 Da | 

Aluminij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Al ug/l < 200 417 Ne | 

Antimon *HRN EN ISO 17294-2:2016 Sb ug/l £ 5,0 < 0,63 Da 

Bakar *HRN EN ISO 17294-2:2016 Cu mg/l < 2,0 0,0011 Da 

Barij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Ba ug/l < 700 24,6 Da 

Berilij "HRN EN ISO 17294-2:2016 Be ug/l < 0,04 

Bor *HRN EN ISO 17294-2:2016 B mg/l £1,0 0,013 Da 

Cink *HRN EN ISO 17294-2:2016 Zn ug/l < 3000 18,8 Da | 
1 

Kadmij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Cd ugil £5,0 < 0,06 Da | 

Kobalt *HRN EN I50 17294-2:2016 Co ug/l 0,07 

Krom ukupni *HRN EN ISO 17294-2:2016 Cr ug/l < 50 < 0,39 Da | 

Mangan *HRN EN ISO 17294-2:2016 Mn ug/l £ 50,0 12,3 Da | 
1 

Nikal *HRN EN ISO 17294-2:2016 Ni ug/l < 20 0,38 Da | 

Olovo *HRN EN ISO 17294-2:2016 Pb ug/l < 10 0,22 Da | 
= 

Selen *HRN EN ISO 17294-2:2016 Se ugl < 10 < 0,40 Da | 
] 

Srebro *HRN EN ISO 17294-2:2016 Ag ug/l £10 < 0,23 Da 

Kk 51 e AA 

s. A 
* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 E ž 5 i 

o > 

OBR 090 REV 3 V 2 > < Analitičko izvješće broj: 01 04420/20 Strana 5/6 z gt 
Napomena 

1) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavali niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja. 

2) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa. 

3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017 

4) #izjava o sukladnosti nije u akreditiranom području 

(4 :



  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

                

  

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost 

\'anadij *HRN EN ISO 17294-2:2016 V ug/l <5,0 0,37 Da 

Željezo *HRN EN ISO 17294-2:2016 Fe ug/l < 200,0 91,1 Da 

Živa *HRN EN ISO 17294-2:2016 Hg ug/l £1.0 < 0,02 Da 

Kalcij HRN EN ISO 7980:2008 (F) Ca mg/l 44 

Kalij HRN ISO 9964-2:1998 (F) K mg/l < 12 2,3 Da 

Magnezij HRN EN ISO 7980:2008 (F) Mg mg/l 12 

Nalrij HRN ISO 9964-1:1998 (F) Na mg/i < 200,0 8,0 Da 

Laboratorij za kromatografiju 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat [Sukladnost 

Trihalometani ukupni HRN EN ISO 10301:2002 ug/l £ 100 27 Da 

1.2-dikloretan HRN EN ISO 10301:2002 uog/l £ 3,0 < 03 Da 

Trikloreten HRN EN ISO 10301:2002 Hg/l <0,5 

Tetrak!oreten HRN EN ISO 10301:2002 ug/l <05 

Suma Tetrakloreten i Trikloreten | HRN EN ISO 10301:2002 ug/l £10 <1,0 Da 

snom jE ig soo | com | oo 
čela E A a oo | vw | o 
orahom Pa O LOS) lg «000 
Busta ijestlen« "Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.) ugf < 0.004 

modificirana HRN EN ISO 17993:2008 

Nm ra rene = 
ieraeme "Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.) iga < 0,0006 

modificirana HRN EN ISO 17993:2008 

Ualjkovodici sono ISO 9377-2:2002; HRN ISO 11423- uo < 50,0 10,9 pa 

Benzen HRN ISO 11423-1:2002 ug/l s1 <0,3 Da 

Rad na terenu 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat [Sukladnost 

Temperatura vode SM 2550 B (2017) *C < 25 15,8 Da 

Slohadni klor *HRN EN ISO 7393-2:2018 Cl2 mg/l < 0,5 0,17 Da 

3 izv 

PEKE y; A 

ml 

S / 
oso “ g 

* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 lane 

OBR 090 REV 3 Analitičko izvješće broj: 01 04420/20 Strana 6/6 
Napomena: 

1) Rezultati ispitvanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja. 

2) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa. 

3) "Akreditirana metoda prema HRN EN 150/IEC17025:2017 

4) izjava o sukladnosti nije u akreditiranom području 

Vrjcilek 

io 

 



UZORKOVANO PREMA METODI: 
LI] *HRN ISO 5667-5:2011 
LI] *HRN EN ISO 19458:2008 (MBV) 

(FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA) 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

g. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
& e SENN. Drinska 8, 31000 OSIJEK, OIB: 46854859465, e-mail: zzjz.vodeegmail.com 

" OSJEČKO-BARANJSKE SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU 
me ODJEL ZA KONTROLU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODA | VODOOPSKRBU Tel. 031/225-787 
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HZJZ 

Broj ispitnog izvještaja: 
Naziv i identifikacija uzorka: 

Vrsta uzorka: 

Naručitelj: 

Tip zahtjeva: 

Uzorkovaoila: 

Lokacija uzorkovanja: 

Vrijeme dostave: 

Vrsta ispitivanja: 

Početak/kraj ispitivanja: 

Konačna ocjena: 

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu 

Republika Hrvatska 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo 

Služba za zdravstvenu ekologiju 

  

Zagreb, Rockefellerova 7 

Tel: (01) 46 83 009, Fax: (01) 46 83 009 

Datum: 28.12.2020. 

ISPITNI IZVJEŠTAJ 

206833 Oznaka uzorka: 4223/20 

voda za ljudsku potrošnju, K-01 04420/20, OBŽIVZ Valpovo 1, Drava, ambulanta 

Valpovo, K.P. Krešimira IV br. 4, paviljon 1, sanitarni čvor 

Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreža) 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE, Služba za 
zdravstvenu ekologiju 

F. Krežme 1, 31000 Osijek 

Ugovor 

Ur.br.: 40-20-040/1-2010, dopis 33/2020 VZ 24.11.2020. i dostavnica 

Naručitelj 

OBŽIVZ Valpovo 1,Drava,ambulanta Valpovo,K.P.Krešimira IV br.4,paviljon 1, 

sanitarni čvor 

25,11,2020, 

prema zahtjevu, parametri skupine B u monitoring u vode za ljudsku potrošnju iz 

Priloga | (revzijski) 

25.11.2020. / 28.12.2020. 

Zaključak je naveden u Prilogu" | 

    
dr 

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstveni ispravnostilvode i vodoopskrbu 
> o PB 
2 % Jurica Štiglić, dipl.ing. 

Dostaviti: 

  

1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE, Služba za zdravstvenu 
ekologiju 
F. Krežme 1, 31000 Osijek 

Napomena: 
1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom. 

2) Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa. 

3) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnožavati bez odobrenja Zavoda, 
4) Akreditirane metode označene su u Ispitnom izvještaju # 

5) Prilozi nisu obuhvaćeni područjem akreditacije 

O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 1/10 206833/2020
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Broj ispitnog izvještajalOznaka uzorka: 206833 / 4223/20 

Početak/kraj ispitivanja: 

REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA 

25.11.2020. / 28.12.2020. 

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu 

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrošnju, K-01 04420/20, OBŽIVZ Valpovo 1, Drava, ambulanta 

Valpovo, K.P. Krešimira IV br. 4, paviljon 1, sanitarni čvor 

  

  

  

  

  

  

  

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena 

jedinica ispravnosti 

Kloriti HRN EN ISO 10304- | ug/L <10 400 DA 

4.2001 * 

Klorati HRN EN ISO 10304- | ug/L 12+1 400 DA 

4.2001 * 

Bromati HRN ENISO 15061: pg/L Bro, : <2 10 DA 

2001 * 

Akrilamid Vlastita metoda ug/L <0,05 0,1 DA 

Epiklorhidrin Vlastita metoda ug/L <0,05 0,1 DA 

Vinil klorid Vlastita metoda ug/L <0,2 0,5 DA               
  

" - Metode za koje je Odjel akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 

Mjerna nesigurnost izražena kao proširena mjerna nesigurnost s obutvatnim faktorom pokrivanja k = 2, što predstavlja 

95 % razinu pouzdanosti. 

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i 

planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne 

vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20). 

Voditelj Odsjeka 

Jurica Štiglić, dipl.ing. 

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu 
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano. 
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Broj ispitnog izvještaja/Oznaka uzorka: 206833 / 4223/20 
  

Odsjek za pesticide 

Početakikraj ispitivanja: 01.12.2020. / 07.12.2020, 

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrošnju, K-01 04420/20, OBŽIVZ Valpovo 1, Drava, ambulanta 

Valpovo, K.P. Krešimira IV br. 4, paviljon 1, sanitarni čvor 

  

  

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena 

jedinica ispravnosti 

Pesticidi ukupni Vlastita metoda, Hg/L <0,5 0,5 DA 

Oznaka:P-PEST-190, 

Izdanje:1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 
  

Organoklorirani pesticidi Vlastita metoda, ug/L <0,5 0,5 DA 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

izodrin Vlastita metoda, ug/L <0,03 0,1 DA 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 
s 

  

  

Organofosforni pesticidi | Vlastita metoda, ug/L <0,5 0,5 DA 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Dimetoat Vlastita metoda, Mg/L <0,03 0,1 DA 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 
m 

  

  

Klorfenvinfos Vlastita metoda, ug/L <0,03 0,1 DA 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

  

Klorpirifos Vlastita metoda, HO/L <0,01 0,1 DA 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012)               
  

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak, Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu 

kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano. 

O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 3/10 206833/2020 
 



Broj ispitnog izvještaja/Oznaka uzorka: 206833 / 4223/20 
  

  

  

  

  

  

  

  

      Oznaka:P-PEST-10, Izdanje:1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012)         

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena 
jedinica ispravnosti 

Klorpirifos-metil Vlastita metoda, ug/L <0,03 0,1 DA 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Malation Vlastita metoda, ug/L <0,02 0,1 DA 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Ometoat Vlastita metoda, ug/L <0,03 0,1 DA 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Pirimifos-metil Vlastita metoda, Mg/L <0,03 0,1 DA 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 
a 

Glifosat Vlastita metoda, ug/L <0,03 0,1 DA 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Fosetil Vlastita metoda, ug/L <0,05 0,1 DA 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Malaokson Vlastita metoda, Mg/L <0,01 0,1 DA 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Triazini i metaboliti Vlastita metoda, ug/L <0,5 0,5 DA 

  

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu 
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano, 
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Broj ispitnog izvještaja'Oznaka uzorka: 206833 / 4223/20 
  

  

Naziv parametra Metoda Mjerna 

jedinica 

Rezultat *MDK Ocjena 

ispravnosti 
  

Atrazin Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 
u 

ug/L <0,01 0,1 DA 

  

Simazin Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Hg/L <0,01 0,1 DA 

  

Desetil atrazin Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

ug/L <0,03 0,1 DA 

  

Deisopropil atrazin Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

g/L <0,02 0,1 DA 

  

Desetil terbutilazin Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

ug/L <0,03 0,1 DA 

  

Desetil deisopropil 

atrazin 

Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Mg/L <0,01 0,1 DA 

  

Desetil 2-hidroksi 

atrazin 

Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Kg/L <0,03 0,1 DA 

  

Hidroksi atrazin     Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

,HO/L     <0,03   0,1   DA 

  

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu 

kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano. 
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Broj ispitnog izvještaja!Oznaka uzorka: 206833 / 4223/20 
  

Naziv parametra Metoda Mjerna 

jedinica 

Rezultat *MDK Ocjena 

ispravnosti 
  

Hidroksi simazin Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

ug/L <0,03 0,1 DA 

  

Hidroksi terbutilazin Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

ug/L <0,02 0,1 DA 

  

Metribuzin Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525,3 (2012) 

ug/L <0,05 0,1 DA 

  

Terbutilazin Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 
Lj 

ug/L <0,01 0,1 DA 

  

Herbicidi i metaboliti Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

ug/L <0,5 0,5 DA 

  

Bentazon Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-190, 

Izdanje:1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

ug/L <0,03 0,1 DA 

  

Bromacil Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

ug/L <0,01 0,1 DA 

  

Desmetil isoproturon     Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

ug/L     <0,02   0,1   DA   
  

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu 

kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano. 
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Broj ispitnog izvještajal'Oznaka uzorka: 206833 / 4223/20 
  

  

Naziv parametra Metoda Mjerna 

jedinica 

Rezultat *MDK Ocjena 

ispravnosti 
  

Dikamba Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-190, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Kg/L <0,05 0,1 DA 

  

Dimetenamid-p Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Hg/L <0,01 0,1 DA 

  

Diuron Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

ug/L <0,02 0,1 DA 

  

2,4-D Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

ug/L <0,02 0,1 DA 

  

2,6-diklorobenzamid Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

ug/L <0,02 0,1 DA 

  

Izoproturan Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

ug/L <0,01 0,1 DA 

  

Klorotoluron Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Hg/L <0,02 0,1 DA 

  

Linuron Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Hg/L <0,02 0,1 DA 

  

MCPA     Vlastita metoda, 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

ug/L     <0,02   0,1   DA   
  

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu 

kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano. 
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Broj ispitnog izvještajafOznaka uzorka: 206833 / 4223/20 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      Oznaka:P-PEST-10, Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012)         

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena 

jedinica ispravnosti 

Mekoprop Vlastita metoda, ug/L <0,05 0,1 DA 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Pendimetalin Vlastita metoda, Kg/L <0,02 0,1 DA 

Oznaka:P-PEST-190, 

Izdanje:1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Prosulfokarb Vlastita metoda, ug/L <0,01 0,1 DA 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Fungicidi (ftalmidi, Vlastita metoda, Kg/L <0,5 0,5 DA 

benzimidazoli, Oznaka:P-PEST-10, 

ditiokarbamati, izdanje: 1/1, 

strobilurini,konazolni) modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Azoksistrobin Vlastita metoda, ug/L <0,05 0,1 DA 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Folpet Vlastita metoda, ug/L <0,02 0,1 DA 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Mankozeb Vlastita metoda, ug/L <0,03 0,1 DA 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Propineb Vlastita metoda, ug/L <0,04 0,1 DA     

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu 

kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano. 
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Broj ispitnog izvještaja/Oznaka uzorka: 206833 / 4223/20 
  

  

  

  

  

  

  

  

      Oznaka:P-PEST-10, Izdanje:1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012)         

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena 

jedinica ispravnosti 

Tebukonazol Vlastita metoda, ug/L <0,02 0,1 DA 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Tiofanat-metil Vlastita metoda, ug/L <0,02 0,1 DA 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Kloracetamidi Vlastita metoda, ug/L <0,5 0,5 DA 

Oznaka:P-PEST-190, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Acetoklor Vlastita metoda, ug/L <0,01 0,1 DA 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje:1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Acetoklor ESA Vlastita metoda, ug/L <0,05 0,1 DA 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

Acetoklor OXA Vlastita metoda, ug/L <0,01 0,1 DA 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 

S-metolaklor Vlastita metoda, Kg/L <0,01 0,1 DA 

Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012) 
a 

Metolaklor ESA Vlastita metoda, Hg/L <0,05 0,1 DA     

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak, Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu 

kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano. 
  

O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 9 / 10 206833/2020



Broj ispitnog izvještaja/Oznaka uzorka: 206833 / 4223/20 
  
  

  

    
Oznaka:P-PEST-10, 

Izdanje: 1/1, 

modificirana US EPA 

Metoda 525.3 (2012)       

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena 

jedinica ispravnosti 

Metolaklor OXA Vlastita metoda, Mg/L <0,01 0,1 DA 

  
  = _ Metode za koje je Odjel akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i 

planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne 

vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20). 

Kraj ispitnog izvještaja 

Analitičar: 

Barbara Vučić dipl.ing. 

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraženi kao manje ad (<) odnose se na granicu 

kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano. 

O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 10 / 10 206833/2020 

 



+ 

ISPITNI IZVJEŠTAJ BR: 4223/20 (206833) 28.12.2020. 

PRILOG I 

ZAKLJUČAK 

Konačna ocjena: ODGOVARA 
Naziv uzorka: voda za ljudsku potrošnju,K-01 04420/20,OBŽIVZ Valpovo 1,Drava,ambulanta 

Valpovo,K.P.Krešimira IV br.4,paviljon 1,sanitarni čvor 

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu 

Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim 

koncentracijama iz Priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti 

vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 

125/2017 i 39/2020). 

Odsjek za pesticide 

Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim 

koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za 

ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/ 

20).


