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1. ponavljanje 

Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije 

8.12.2020. 11:10 

8.12.2020. 12:25 

8.12.2020. 

14.12.2020. 12:44:29 

Ambulanta Valpovo, paviljon 1 - sanitarni čvor, K.P.Krešimira IV br. 4,, Valpovo 

Ostalo 

Prema zahtjevu naručitelja 

Jurica Vrlja 

Uzorkovano prema *HRN ISO 5667-5:2011 

OBR 096 REV 2 zapis broj: 341/2020 

#IZJAVA O SUKLADNOSTI: 
Dobiveni rezultat analize uzorka vode za ljudsku potrošnju SUKLADAN JE MDK vrijednosti iz Priloga |. Pravilnika o 
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja 
registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20) i ispunjava parametre sukladnosti 
prema čl.6., st.2., Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13, 64/15, 104/17 ,115/18 i 16/20). 

Voditelj službe: 
KOVIN dr, sc. Suzana avar, mag. pharm. 

spec.analit. toksikologije 

Voditelj odjela: 
Danijela Bezik 

mag. ing. biotechn. 

<Bens    
Dostaviti: 

1. Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti, Hrvatska, 31550 Valpovo, A.M.Reljkovića 16 
2. Arhiva 

OBR 090 REV 3 Strana 1/2 
Napomena: 

1) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja. 
2) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa. 
3) "Akreditirana metoda prema HRN EN 150/IEC17025:2017 

4) #izjava O sukladnosti nije u akreditiranom području 

Ovlašteni laboratorij za provođenje analiza vode za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva, KLASA:UP/l-541-02/19- 03/05; | 
URBROJ: 534-07-2-1-3/2-19-3 od 21. ožujka 2019. 

Ovlašteni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA:UP/I-325-07/7-02/07: 
URBROJ: 517-17-2-14-4 od 4. travnja 2017. 

Ovlašteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA:UP/l-310-28/14-01/14; 
URBROJ: 525-10/1308-15-8 od 25. ožujka 2015. 

Analitičko izvješće broj: 01 04614/20



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
Služba za zdravstvenu ekologiju 

REZULTATI ISPITIVANJA 

Laboratorij za atomsku spektroskopiju i spektrometriju masa 

  

  

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat | Sukladnost 
  

Aluminij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Al ug/l < 200 98,5 Da               

Kraj analitičkog izvješća 

  
* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 
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Napomena: 

1) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja. 
2) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa. 

3) "Akreditirana metoda prema HRN EN ISOAEC17025:2017 

4) #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom području   a <. dla 
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UZORKOVANO PREMA METODI: 
K] *HRN ISO 5667-5:2011 
LI *HRN EN ISO 19458:2008 (MBV) 

  

(FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA) 

  

  

    

  

    

  

  

  

  

  
  

o a. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
70 e Drinska 8, 31000 OSIJEK, OIB: 46854859465, e-mail: zzjz.vode&gmail.com 

+ OSJEČKO-BARANJSKE SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU 
SMA ODJEL ZA KONTROLU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODA I VODOOPSKRBU Tel. 031/225-787 

ODJEL ZA KONTROLU OKOLIŠNIH | OTPADNIH VODA | BIOLOŠKI MONITORING Fax. 031/206-870 

K- 4(,44 PREDATNICA ZA LABORATORIJ —|br. #29 

(— VLASNIK | ADRESA NARUČITELJA 

Don C o DO ZA KIA EVE DILA VO 

A 1 AEćKONe M Lk VA ife VI 

— LOKACIJA r— DATUM | VRIJEME UZORKOVANJA 

A MEDAVA VALOTO sv of 3 Vor o 
) $ 12 data m 
#2 pop its DA A 4 VA P2y2 < 

r— PLAĆANJE r— RAZLOG UZORKOVANJA 

L] NASAMOME MJESTU [_] PO PONUDI (NAR. BR.) LL] TEHNIČKI PRIJEM [L] uGovoR L] MTU 
[_] ZAHTJEV ZA PONUDU / ANALIZU [_] OSOBNO LI MONITORING = []osTaLo 

[] OSTALO 
dra 

IX] UGOVOR, ,., ) / [X] PONAVLJANJE 
  

  — KI VODA ZA PIĆE 

UZORAK: VODOVOD [_] BUŠENI BUNAR 
L] SIROVA [LL] KOPANI BUNAR 
L] IzvoR [L] BUNAR 
L] osTALO 

SLOBODNI REZ. KLOR: 3 Zo mg/ ID: 
KLOR - DIOKSID fr mg/l ID: _ 

TEMPERATURA VODE: ić o CID: 4 

TEMPERATURA DOSTAVE: CID: _ 
METEOROLOŠKE PRILIKE: 

PRERADA: DA [] NE 

DEZINFEKCIJA: DA [DONE 

ZAHTIJEVANA ANALIZA: LI A_[L] NEOBIČNA 
[] Psa. LIB [] MIKROBIOLOŠKA 
[Icp A/ i] OsTALO 

[] UGLJIKOVODICI 

r— [1 POVRŠINSKA VODA 

UZORAK: LL] voDoToK 

L] JEZERO 
TEMPERATURA VODE: 

TEMPERATURA ZRAKA: 
METEOROLOŠKE PRILIKE: 

VODOSTAJ: 

TENDENCIJA: 
BOJA: [] DA DINE 

MIRIS: LI] DA_([] NE 

OTPADNA TVAR: L] DAL] NE 

OPAŽANJA: 
HIDROLOŠKI REŽIM RIJEKE: VODA TEČE / VODA STAGNIRA / NEMA 
VODE; POVEZANOST TOKA POSTOJI / POVEZANOST TOKA NE POSTOJI 

RAZINA VODE: POPLAVA / VISOKA VODA / NORMALNA RAZINA / NISKA 
VODA / TEĆE / NE TEČE 

  

LL] AKUMULACIJA 

L] OSTALO 

CID: _ 

CID: 

    
  

  

    
  

  

  

  

      
  

    

— [1 BAZENSKA VODA — [1 OTPADNA VODA 

UZORAK: [_] OTVORENI LI TERMALNI UZORAK: = BOJA [IDA LI] NE 

[] ZATVORENI L] OSTALO MIRIS LI] DA [] NE 

TEMPERATURA VODE: CID: _ OTPADNA TVAR L] DA _ LC] NE 
TEMPERATURA ZRAKA: CID: _ TEMPERATURA VODE: od: 

SLOBODNI REZ. KLOR BAZENA: mg ID: Da 
pH BAZENA: ID: TEMPERATURA ZRAKA: CID: _ 

REDOX POTENCIJAL BAZENA: ID: _ UZORAK UZET IZ: 

ZAHTIJEVANA ANALIZA: [[] SKRAĆENA 

[] THM [L_] MIKROBIOLOŠKA OTPADNA VODA SE ULIJEVA U: 

[_] uqovoR 

L] OSTALO OPAŽANJA: 

UZORKOVAO: , STRANKA PRISUSTVOVALA ZAPRIMIO: 
Pa UZORKOVANJU: 
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