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Otpadna voda - trenutni uzorak 

Otpadna voda - ispuštanje u površinske vode 

14.2.2024. 12:40 

14.2.2024. 13:20 

14.2.2024. 

23.02.2024 12:21:41 

Vodocrpilište Jarčevac - kontrolno okno (KO) 

Otpadna voda 

Prema zahtjevu naručitelja 

Jurica Vrlja 

Uzorkovano prema *HRN ISO 5667-10:2020 

OBR 096 REV 3 zapis broj: 43/2024 

IZJAVA O SUKLADNOSTI: 

Analiziran je trenutni uzorak otpadne vode na parametre po zahtjevu Naručitelja, uzorkovan od strane Zavoda. Dobiveni 

rezultati analize uzorka otpadne vode SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga |. Pravilnika o graničnim vrijednostima 

emisija otpadnih voda (NN br. 26/20), za otpadne vode koje se ispuštaju u površinske vode. 

Analitičke vrijednosti analiziranih parametara SUKLADNE SU graničnim vrijednostima, prema Vodopravnoj dozvoli: Klasa: 

UP/I-325-04/19-05/0000256, URBROJ: 374-22-3-21-6, od 27.1.2021.(vrijedi trajno). 

Tijekom navođenja izjave o sukladnosti primjenjeno je binarno pravilno jednostavnog prihvaćanja gdje se mjerna nesigurnost 

rezultata ispitivanja ne uzima u obzir. 

Voditeljica Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda i zraka:-- 
Danijela Bezik, mag. ing. biotechn. RRE 

N 

Dostaviti: 

1. Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti, Hrvatska, 31550 Valpovo, A.M.Reljkovića 16 

2. Arhiva 
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Voditeljica Službe za zdravstvenu ekologiju: 
Snježana Benkotić, dipl.ing.preh.teh 
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1) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja. 

2) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa. 

3) U slučaju dostavljenog uzorka laboratorij se odriče odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju naručitelj navodi u svezi s uzorkom. 

4) "Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017 

5) **Granična vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumačenjima nadležnih tijela ili prema zahtjevu naručitelja 

6) ***Mjerna nesigurnost izražena kao proširena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %. 

Ovlašteni laboratorij za provođenje analiza vode za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva, KLASA:UP/I-541-02/21-03/11; 
URBROJ: 534-03-3-2/6-22-10 od 13. rujna 2022. 

Ovlašteni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema Rješenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA:UP/I-325-01/22-01/02; 
URBROJ: 517-09-1-2-1-22-3 od 19. srpnja 2022. 

Ovlašteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/22-01/31, URBROJ: 525-09/548-22-3 od 
26. listopada 2022.
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REZULTATI ISPITIVANJA 

Laboratorij za atomsku spektroskopiju i spektrometriju masa 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica **MDK Rezultat Sukladnost 

Mangan DIN 38406-33:2000 (F) Mn mg/l s2 0,10 Da 

Željezo DIN 38406-32:2000 (F) Fe mg/l s2 0,082 Da 

Laboratorij za površinske i otpadne vode 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica **MDK Rezultat Sukladnost 

Boja vizualno bez bez Da 

pH *HRN EN ISO 10523:2012 6,5-9 77 Da 

pri 22,57C 

KPK iz KaCr:O, Vlashta. metoda HACH proizvođača LCK 114 Oić < 125 18 Da 

s test kivetama. 

BPK HRN EN ISO 5815-1:2019, HRN EN 1899- Oz mgfl < 25 41 Da 

2:2004 

Ukupna suspendirana tvar HRN EN 872:2008 mag/l s 35 33 Da 

Miris HRN EN 1622:2008 bez bez Da 

Taložive tvari SM 2540 F (2023.) mi/Ih S05 <0,1 Da 

Kraj analitičkog izvješća 
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1) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja. 

2) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa. 

3) U slučaju dostavljenog uzorka laboratorij se odriče odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju naručitelj navodi u svezi s uzorkom. 

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017 

5) ""Granična vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumačenjima nadležnih tijela ili prema zahtjevu naručitelja 

6) ***Mjerna nesigurnost izražena kao proširena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %. 
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