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Dvorac d.o.0. za komunalne djelatnosti 

31550 Valpovo, A.M.Reljkoviéa 16 

UGOVOR KLASA:430-02/23-01/01, URBROJ:381-11-23-38 

Voda za ljudsku potroSnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije 

Voda za ljudsku potroSnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije 

4,5.2023. 12:55 

4.5.2023, 14:25 

4.5.2023. 

09.05.2023. 14:27:08 

Trgovina NTL - slavina u trgovini, Vij. Hrvatske Republike 5, Valpovo 

A analiza 

Prema zahtjevu naru¢itelja 

Jurica Vrija 

Uzorkovano prema *HRN ISO 5667-5:2011; *HRN EN ISO 19458:2008 

OBR 096 REV 3 zapis broj: 122/2023 

IZJAVA O SUKLADNOSTI: 

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potroSnju NISU SUKLADNI MDK vrijednostima iz Priloga |. Pravilnika o 

parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za |judsku potroSnju te nacinu vodenja 

registra pravnih osoba koje obavijaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20) za indikatorske parametre: broj 

kolonija na 22 °C i broj kolonija na 36 °C. 

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem ocitovanja Ministarstva zdravstva 

inagn 023-03/19-01/505; URBROJ: See Oran-202) od 24. sijeénja 2020. 

Dostaviti: 

a 
Voditeljica Sluzbe za zdravstvenu ekologiju: 

Snjezang, Be i¢, dipl.ing.preh.teh 

1. Dvorac d.o.0. za komunalne djelatnosti, Hrvatska, 31550 Valpovo, A.M.Reljkovica 16 

2. Arhiva 

OBR 090 REV 7 
Napomena: 

Analitiéko izvjeSée broj: 01 01769/23 Strana 1/2 

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrSitelja. 

2) Analititko izvjeSée rezultat je elektroniéke obrade podataka te je punovazeci bez Ziga i potpisa. 

3) U sluéaju dostavijenog uzorka laboratorij se odri¢ée odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju naruéitelj navodi u svezi s uzorkam, 

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 

5) **Graniéna vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumaéenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu narucitelja 

6) ***Mjerna nesigurnost izrazena kao prosirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %. 

Oviaéteni laboratori za provodenje analiza vode za \judsku potrosnju prema Rjesenju Ministarstva zdravstva, KLASA:UP/I-541-02/21-03/11, 
URBROJ: 534-03-3-2/6-22-10 od 13. rujna 2022. 
OvlaSteni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema RjeSenju Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja, KLASA:UP/I-325-01/22-01/02; 
URBROJ: 517-09-1-2-1-22-3 od 19. srpnja 2022. 
Ovlasteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za Zivotinje prema RjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/22-01/31, URBROJ: 525-09/548-22-3 od 
26. listopada 2022.



NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANUJE 

Sluzba za zdravstvenu ekologiju 

REZULTATIISPITIVANJA 

Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja voda 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica “MDK Rezultat | Sukladnost 

Boja SM 2120 C (2023.) mg/PtCo skale s 20 <2,4 Da 

Mutnoéa *HRN EN ISO 7027-1:2016 NTU <4 0,41 Da 

Miris HRN EN 1622:2008 bez bez Da 

Okus HRN EN 1622:2008 bez bez Da 

Koncentracija vodikovih iona *HRN EN ISO 10523:2012 pH jedinica 6,5-9,5 8,8 Da 

pri 22,8°C 

Vodljivost *HRN EN 27888:2008 uS/cm pri 20°C <= 2500 739 Da 

UtroSak KMnQa HRN EN ISO 8467:2001 Oz mg/l < 5,0 2,47 Da 

Laboratorij za mikrobiologiju voda 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica “MDK Rezultat | Sukladnost 

Broj kolonija 22°C *HRN EN ISO 6222:2000 n/1 ml s 100 > 300 Ne 

Broj kolonija 36°C *HRN EN ISO 6222:2000 n/1 ml < 100 > 300 Ne 

Escherichia coli oe LED ENISS n/100ml 0 <1 Da 

Ukupn kolform "HRN EN 1SO 9308-1:20147HRNEN 180 | 5197 0 - Da 
Enterokoki *HRN EN ISO 7899-2:2000 n/100 ml 0 <1 Da 

Pseudomonas aeruginosa *HRN EN ISO 16266:2008 n/100 ml (¢) <1 Da 

Clostridium perfringens *HRN EN ISO 14189:2016 n/100 ml 0 <1 Da 

Laboratorij za atomsku spektroskopiju | spektrometriju masa 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica “MDK Rezultat Sukladnost 

Arsen *HRN EN ISO 17294-2:2016 As ug/l < 10 2,05 Da 

Mangan *HRN EN ISO 17294-2:2016 Mn pg/l s 50,0 7,82 Da 

Zeljezo *HRN EN ISO 17294-2:2016 Fe pg/l s 200,0 13,3 Da 

Laboratorij za kromatografiju 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica “MDK Rezultat Sukladnost 

Amonij *HRN EN ISO 14911:2001 NH.* mg/l < 0,50 0,0072 Da 

Nitrati *HRN EN ISO 10304-1:2009 NOs mg/l < 50 3,5 Da 

Kloridi *HRN EN ISO 10304-1:2009 Cr mg/l < 250,0 12,3 Da 

Laboratorij za rad na terenu 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica “MDK Rezultat | Sukladnost 

Temperatura vode SM 2550 B (2023.) 5 <25 14,7 Da 

Rezidualni klor dioksid SM 4500-ClOz D (2017.) ClOz mg/! <0,1 

OBR 090 REV 7 
Napomena: 
1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrSitelja. 
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2) Analitiéko izvjeSée rezultat je elektroni¢ke obrade podataka te je punovazeci bez ziga i potpisa. 

3) U sluéaju dostavijenog uzorka laboratorij se odriée odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju naruéitelj navodi u svezi s uzorkom. 

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISONEC17025:2017 

5) **Graniéna vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumacenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu naruditelja 

6) ***Mjerna nesigurnost izrazena kao progirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %. 

Franje Krezme 1, 31000 Osi 

tel. 031 225 787 | fax. 03 788 | WWW. zzjzosijek. hr 

jek e-mail: zz-ekologija@zzjzosijek.hr IBAN; HR6023900011101055394 

; MB: 3018792 | OIB: 46854859465



UZORKOVANO PREMA METODI: ; 
*HRN ISO 5667-5:2011 (FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA) —_L] *HRN EN ISO 5667-6:2016 (POVRSINSKE VODE) 

(MY *HRN EN ISO 19458:2008 (MBV) 

| ag ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE 
Of woox.00 Drinska 8, 31000 OSIJEK, OIB: 46854859465, e-mail: zzjz.vode@gmail.com 
@ ZDRAVSTVO 

+ OSJECKO-BARANISKE SL_LUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU 
nena ODJEL ZA KONTROLU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODA | VODOOPSKRBU Tel. 031/225-787 

ODJEL ZA KONTROLU OKOLISNIH | OTPADNIH VODA | BIOLOSK! MONITORING Fax. 031/206-870 

K-171G69 PREDATNICA ZA LABORATORIJ | br. 380. 

-— VLASNIK | ADRESA NARUCITELJA 
/ 
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[] NASAMOME MJESTU [] PO PONUDI (NAR. BR.) (] TEHNICKI PRIJEM kl UGOVOR |] MTu 
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L] OsTAaLo Pa a TEMPERATURA ZRAKA: “CID: _ 
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ZAHTIJEVANA ANALIZA: [k] A [_] NEOBIGNA HIDROLOSKI REZIM RIJEKE: VODA TECE / VODA STAGNIRA / NEMA 
Pé.a. []B (C1 MIKROBIOLOSKA VODE; POVEZANOST TOKA POSTOJI / POVEZANOST TOKA NE POSTOJI 
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TEMPERATURA ZRAKA: CID: __ TEMPERATURA VODE: CID: 

SLOBODNI REZ. KLOR BAZENA: ———__ mg/ ID: __ ; oon, 

pH BAZENA: ID: _ TEMPERATURA ZRAKA: CID: _. 

REDOX POTENCIJAL BAZENA: ID: _ UZORAK UZET IZ: 

ZAHTIJEVANA ANALIZA: L_] SKRAGENA 

[-] THM [_] MIKROBIOLOSKA OTPADNA VODA SE ULIJEVA U: 

[[] REDOX POTENCIJAL BAZENA IZMJE- [_] UGOVOR 
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