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ANALITICKO IZVJESCE 

01 01903/23 

Dvorac d.o.o. za komunaine djelatnosti 

31550 Valpovo, A.M.Reljkovica 16 

UGOVOR KLASA:430-02/23-01/01, URBROJ:381-11-23-38 

1. ponavijanje 

Voda za |judsku potroSnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije 

15,5.2023. 12:20 

15.5.2023. 13:30 

15.5.2023. 

22.05.2023. 11:03:04 

Mesna industrija Ravli¢ d.o.o. - hidrant u blizini, Provala 1, Petrijevci 

MikrobioloSka analiza 

Prema zahtjevu narucitelja 

Jurica Vrija 

Uzorkovano prema *HRN ISO 5667-5:2011; *HRN EN ISO 19458:2008 

OBR 096 REV 3 zapis broj: 131/2023 

IZJAVA O SUKLADNOSTI: 

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za |judsku potroSnju SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga |. Pravilnika o 

parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potroSnju te nacinu vodenja 

registra pravnih osoba koje obavijaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20). 

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem o€itovanja Ministarstva zdravstva 

(KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2) od 24. sijeénja 2020. 

Voditeljica Sluzbe za zdravstvenu ekologiju: 
Snjezana Benkotié, dipl.ing.preh.teh 

(re beh 
Danijela Bezik, mag. ing. biotechn. 

Dostaviti: 

1. Dvorac d.o.0. za Komunalne djelatnosti, Hrvatska, 31550 Valpovo, A.M.Reljkovica 16 

2. Arhiva 

OBR 090 REV 7 
Napomena: 

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrSitelja. 

2) Analitiéko izvjeSce rezultat je elektroniéke obrade podataka te je punovazeci bez Ziga i potpisa. 

3} U sluéaju dostavijenog uzorka laboratorij se odrice odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju narucitelj navodi u svezi s uzorkom. 

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 

5) **Graniéna vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumaéenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu naruéitelja 

6) ***Mjerna nesigurnost izrazena kao proSirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %. 

Oviasteni laboratorij za provodenje analiza vode za Ijudsku potrosnju prema Rjesenju Ministarstva zdravstva, KLASA-UP/I-541-02/21-03/11. 
URBROSJ: 534-03-3-2/6-22-10 od 13. rujna 2022. 

Ovla&teni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema RjeSenju Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja, KLASA:UP/I-325-01/22-01/02; 
URBROJ: 517-09-1-2-1-22-3 od 19. srpnja 2022. 

OviaSteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za zivotinje prema RjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/22-01/31, URBROJ: §25-09/548-22-3 od 
26. listopada 2022. 
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NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANUJE 

Sluzba za zdravstvenu ekologiju 

REZULTATI ISPITIVANJA 

Laboratorij za mikrobiologiju voda 

Naziv analize Metoda Mijerna jedinica ™=MDK Rezultat | Sukladnost 

Broj kolonija 22°C *HRN EN ISO 6222:2000 n/1 ml <= 100 4 Da 

Laboratorij za rad na terenu 

Naziv analize Metoda Mijerna jedinica “MDK Rezultat Sukladnost 

Rezidualni klor dioksid SM 4500-ClOz D (2017.) ClO2z mg/l 0,21 

Kraj analitickog izvjesca 

OBR 090 REV 7 Analitiéko izvjeSée broj: 01 01903/23 Strana 2/2 

Napomena: 

1) Rezultati ispitivanja odnose se isk|jucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrSitelja. 

2) Analitiéko izvjeSce rezultat je elektroniéke obrade podataka te je punovazeci bez ziga i potpisa. 

3) U sluéaju dostavijenog uzorka laboratorij se odriée odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju narucitelj navodi u svezi s uzorkom. 

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 

5) **Graniéna vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumacenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu narucitelja 

6) ***Mjerna nesigurnost izrazena kao progirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %. 

Franie Krezme 1, 31000 Osijek 

tel. 031 225 787 | fax. 031 225 788 | www.zzjzosijek.hr 

IBAN: HR6023900011101055394 

| MB: 3018792 | OIB: 46854859465 
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UZORKOVANO PREMA METODI: 
iv] *HRN ISO 5667-5:2011 (FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA) 
[x] *HRN EN ISO 19458:2008 (MBV) 

L] *HRN EN ISO 5667-6:2016 (POVRSINSKE VODE) 

e° ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE 
@ @ ae ieighey Drinska 8, 31000 OSIJEK, OIB: 46854859465, e-mail: zzjz.vode@gmail.com 
s i a 

+ OSJECKO-BARANJSKE SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU 
adc ODJEL ZA KONTROLU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODA | VODOOPSKRBU Tel. 031/225-787 

5 ODJEL ZA KONTROLU OKOLISNIH | OTPADNIH VODA! BIOLOSKI MONITORING = Fax. 031/206-870 
EI 
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—— VLASNIK | ADRESA NARUGITELJA 
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—— PLAGANJE -— RAZLOG UZORKOVANJA — 

[1 NASAMOME MJESTU [] PO PONUDI (NAR. BR.) (J TEHNICKI PREM = [[] UGOVOR OO mtu 
(_] ZAHTJEV ZA PONUDU / ANALIZU _] osoBNO [J MONITORING [J OSTALO 
[x] UGOVOR [] OSTALO , BSl PONAVLJANJE 

-— [k] VODA ZA PICE 

UZORAK: [X] vopovop [] BUSENI BUNAR 

[] siROVA [) KOPANIBUNAR 
CL] Izvor [] BUNAR 

[1 OsTALo 

SLOBODNI REZ. KLOR: Sl mag/l ID: _ 
KLOR - DIOKSID G2) __ mgnin:273 
TEMPERATURA VODE: L793 CW 2% 
TEMPERATURA DOSTAVE: 2 4 °C ID: 234" g 
METEOROLOSKE PRILIKE: 

PRERADA: DA [] NE 

DEZINFEKCIJA: [x] DA [] NE 

ZAHTIJEVANA ANALIZA: [] A [_] NEOBIGNA 
L] Ps.a. > J 8 f& MIKROBIOLOSKA 
Cl chp 12 C] ostTato 

[] UGLJIKOVODICI 

——[[] POVRSINSKA VODA 

UZORAK: [] VODOTOK 

L] JEZERO 

TEMPERATURA VODE: 
TEMPERATURA ZRAKA: 

METEOROLOSKE PRILIKE: 

VODOSTAJ: 

TENDENCIJA: 
BOJA: [] DA [] NE 

MIRIS: [] DA [] NE 

OTPADNATVAR: L] DA [] NE 

OPAZANJA: 
HIDROLOSKI REZIM RIJEKE: VODA TECE / VODA STAGNIRA / NEMA 
VODE; POVEZANOST TOKA POSTOJI / POVEZANOST TOKA NE POSTOWJI 

RAZINA VODE: POPLAVA / VISOKA VODA / NORMALNA RAZINA / NISKA 
VODA / TECE / NE TECE 

[] AKUMULACIA 

CL] OsTALo 
‘CID: _ 

'GDE 

——[-] BAZENSKA VODA —[] OTPADNA VODA 

UZORAK: [_] OTVORENI [] TERMALNI UZORAK: BOJA L] DA [] NE 

(] ZATVORENI 1 OSsTALO MIRIS C1) pA [NE 

TEMPERATURA VODE: CID: __ OTPADNATVAR [] DA [] NE 

TEMPERATURA ZRAKA: CID: TEMPERATURA VODE: CID: __ 
SLOBODNI REZ. KLOR BAZENA: mg/l 1D: _ ' te 

oH BAZENA: ID: TEMPERATURA ZRAKA: CID: 

REDOX POTENCIJAL BAZENA: ID: __ UZORAK UZET IZ: 

ZAHTIJEVANA ANALIZA: [-] SKRAGENA 

] THM [1 MIKROBIOLOSKA OTPADNA VODA SE ULIJEVA U: 

[1] REDOX POTENCWAL BAZENA IZMJE- [[] UGOVOR 
REN ORP ELEKTRODOM: METTLER -— : 
TOLEDO, INLAB REDOX Ag/AgC! OSTALO OPAZANJA: 

UZORKOVAO: STRANKA PRISUSTVOVALA ZAPRIMIO: 
‘ UZORKOVANJU: 
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