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Datum uzorkovanja: 

Datum dostave: 

Pocetak analize: 

Zavr$etak analize: 

Lokacija: 

Vrsta analize: 

Razlog zahtjevanja: 

Uzorkovao: 

Tip dostave: 

Plan uzorkovanja: 
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LL
 

Osijek, 24.7.2023. 

DVORAC d.o.0. VALPOVO 
01 02908/23 78 -07- 1023 Primljeno dana: 

Dvorac d.o.0. za komunalne djelatnosti Org. Jedianica: |Broj: Prilog: 

31550 Valpovo, A.M.Reljkovi¢a 16 3~ 
UGOVOR KLASA:430-02/23-01/01, URBROJ:381-11-23-38 

Voda za ljudsku potrosnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije 

Voda za ljudsku potro$nju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije 

19.7.2023. 12:20 

19.7.2023. 13:05 

19.7.2023. 

24.07.2023 09:06:44 

Crpiliste Jaréevac - vodosprema 

A analiza 

Prema zahtjevu narucitelja 

Jurica Vrlja 

Uzorkovano prema *HRN ISO 5667-5:2011; *HRN EN ISO 19458:2008 

OBR 096 REV 3 zapis broj: 198/2023 

IZJAVA O SUKLADNOSTI: 

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potro$nju SUKLADNI SU MDK vrijednostima propisanim Pravilnikom o 

parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrodnju (NN 64/2023). 

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem o&itovanja Ministarstva zdravstva 

(KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2) od 24. sijecnja 2020. 

Voditeljica Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda i zraka: 
Danijela Ei%ik mag? ing. biotechn. 

Dostaviti: 

Voditeljica Sluzbe za zdravstvenu ekologiju: 

Snjezana Benkptié} dipl.ing.preh.teh 
/1 

uz. S 
JSA 

1. Dvorac d.o.0. za komunalne djelatnosti, Hrvatska, 31550 Valpovo, A.M.Reljkovi¢a 16 

2. Arhiva 

OBR 090 REV 7 

Napomena: 

Analiti¢ko izvjeSce broj: 01 02908/23 

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrsitelja. 

2) Analiticko izvjeSce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovaZeci bez Ziga i potpisa. 

3) U slucaju dostavljenog uzorka laboratorij se odrice odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju narucitelj navodi u svezi s uzorkom. 

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017 

5) **Granicna vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumacenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu naruditelja 

6) ***Mjerna nesigurnost izrazena kao pro§irena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %. 
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Ovlasteni laboratorij za provodenje analiza vode za ljudsku potrodnju prema Rjesenju Ministarstva zdravstva, KLASA:UP/I-541-02/21-03/11, 
URBROJ: 534-03-3-2/6-22-10 od 13. rujna 2022. 

Ovlasteni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja, KLASA:UP/I-325-01/22-01/02; 
URBROJ: 517-09-1-2-1-22-3 od 19. srpnja 2022. 

Ovlasteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za Zivotinje prema Rje$enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/22-01/31, URBROJ: 525-09/548-22-3 od 
26. listopada 2022.
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Sluzba za zdravstvenu ekologiju 

REZULTATI ISPITIVANJA 

Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja voda 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica **MDK Rezultat Sukladnost 

Boja SM 2120 C (2023.) jj::::ca e i P <24 Da 

Mutnoca *HRN EN ISO 7027-1:2016 NTU <4 0,37 Da 

Miris HRN EN 1622:2008 bez bez Da 

Okus HRN EN 1622:2008 bez bez Da 

Koncentracija vodikovih iona *HRN EN ISO 10523:2012 pH jedinica 6,5-95 72 Da 

pri 23,1°C 

Vodljivost *HRN EN 27888:2008 uS/em pri 20°C < 2500 860 Da 

Utrosak KMnQOa HRN EN ISO 8467:2001 02 mg/l <50 4,91 Da 

Laboratorij za mikrobiologiju voda 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica **MDK Rezultat | Sukladnost 

?é°j kolonija na temperaturi od 22 | . o\ £ 150 6222:2000 broj/1 mi <100 <1 Da 

?g’j kolaniia oa temperatur od 36 | oy ey 150y 6222:2000 broj/1 ml <100 <1 Da 

Escherichia coli ggloRg 1E:2I\IOI1&:IJA‘.::Z:32OOB1-;.2014 THRNEN ISO broj/100 ml 0 <1 Da 

Kolformme bakterie TRNEN SORRAZUINRNENID [o o |p “ os 
Crijevni enterokoki *HRN EN ISO 7899-2:2000 broj/100 ml 0 <1 Da 

Pseudomonas aeruginosa *HRN EN 1SO 16266:2008 broj/100 ml 0 <1 Da 

Laboratorij za atomsku spektroskopiju i spektrometriju masa 

Naziv analize Metoda Mijerna jedinica *MDK Rezultat Sukladnost 

Arsen *HRN EN ISO 17294-2:2016 As pg/l <10 2,68 Da 

Mangan *HRN EN ISO 17294-2:2016 Mn g/l <50 1,02 Da 

Zeljezo *HRN EN ISO 17294-2:2016 Fe pgll <200 9,18 Da 

Laboratorij za kromatografiju 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica *MDK Rezultat Sukladnost 

Amonij *HRN EN ISO 14911:2001 NHs* mg/l <0,50 < 0,0050 Da 

Nitrati *HRN EN SO 10304-1:2009 NOs™ mg/l <50 53 Da 

Kloridi *HRN EN 1SO 10304-1:2009 Cl- mgft < 250 9,5 Da 

Laboratorij za rad na terenu 

Naziv analize Metoda Mijerna jedinica *MDK Rezultat Sukladnost 

Temperatura vode SM 255 *C <25 14,7 Da 

OBROSOREV 7 Analiticko izvje$ée broj: 01 02908/23 Strana 2/3 
Napomena: 

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na is 

2) AnalitiCko izvjesce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazeci bez Ziga i potpisa. 

3) U slucaju dostavljenog uzorka laboratorij se odri¢e odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju narucitelj navodi u svezi s uzorkom. 

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017 

e smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvriitelja. 

5) **Grani¢na vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumaéenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu narucitelja 

6) ***Mjerna nesigurnost izrazena kao prosirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %. 

Franje Krezme 1, 31000 Osijek 

tel. 031 225 787 | fax. 031 225 788 www.zzjzosijek.hr 

e-mail: zz-ekologija@zzjzosijek.hr IBAN: HR6023900011101055394 

MB: 3018792 | OIB: 46854859465 
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Sluzba za zdravstvenu ekologiju 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica *MDK Rezultat | Sukladnost 

Rezidualni klor dioksid SM 4500-CIO2 D (2023.) ClOz mg/l 011 

Kraj analitickog izvjesca 
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Napomena: 

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvréitelja. 

2) AnalitiCko izvjeSce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazeci bez Ziga i potpisa. 

3) U slucaju dostavljenog uzorka laboratorij se odri¢e odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju narucitelj navodi u svezi s uzorkom. 

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017 

5) **Grani¢na vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumacenjima nadlezZnih tijela ili prema zahtjevu narucitelja 

6) **Mjerna nesigurnost izraZena kao prosirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %. 

Franje Krezme 1, 31000 Osijek 

tel. 031 225 787 | fax. 031 225 788 

e-mail: zz-ekologija@zzjzosijek.hr 

www.zzjzosijek.hr 

IBAN: HR6023900011101055394 

MB: 3018792 | OIB: 46854859465 
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UZORKOVANO PREMA METODI: 
[X] *HRN ISO 5667-5:2011 (FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA) 
[ *HRN EN ISO 19458:2008 (MBV) 

[J *HRN EN ISO 5667-6:2016 (POVRSINSKE VODE) 

& e ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE 
= ® e Drinska 8, 31000 OSIJEK, OIB: 46854859465, e-mail: zzjz.vode@gmail.com 

* 0SJECKO-BARANJSKE SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU 
AN ODJEL ZA KONTROLU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODA | VODOOPSKRBU Tel. 031/225-787 

iz s ODJEL ZA KONTROLU OKOLISNIH | OTPADNIH VODA | BIOLOSKI MONITORING Fax. 031/206-870 
TR | 

\ ] 
K- L\ J Q PREDATNICA ZA LABORATORIJ br. &25 

— VLASNIK | ADRESA NARUCITELJA 

Doy ¢ OZO.O 24 KomWniNE — Daeir Aasry 

I A # Redvonon 1L a Lovo 
— LOKACIJA —— DATUM | VRIJEME UZORKOVANJA 

s p A 2D 
¥ 1375 IA v ¢ - Vobasl 22 A /3 7 Lo /Z = 

— PLAGANJE — RAZLOG UZORKOVANJA — 

[] NASAMOME MJESTU [] PO PONUDI (NAR. BR.) ] TEHNIGKI PRIVEM  [X] UGOVOR ] MTU 

[] ZAHTJEV ZA PONUDU / ANALIZU ] 0SOBNO [] MONITORING ~ [[] OSTALO 
K] UGOVOR [ osTALO ] PONAVLJANJE 

— [X] VODA ZA PICE 

uzorak: K] vopovoD [] BUSENIBUNAR 
[] SIROVA [ KOPANIBUNAR 
] 1zZvor ] BUNAR 

] OSTALO 

SLOBODNI REZ. KLOR: el mg/ ID: __ 
KLOR - DIOKSID o/ mg/1 ID:07973 
TEMPERATURA VODE: /42 °CID: A2 ), 
TEMPERATURA DOSTAVE: 22 "CID: 2%¢ 
METEOROLOSKE PRILIKE: 

PRERADA: m DA [ NE 

DEZINFEKCIJA: m DA [] NE 

ZAHTIJEVANA ANALIZA: ] A [ NEOBIGNA 
X Psa. 0 B [0 MIKROBIOLOSKA 
] clp ] OSTALO 

— [] POVRSINSKA VODA 

uzorak: [] vOoDOTOK 

] JEZERO 
TEMPERATURA VODE: 
TEMPERATURA ZRAKA: 

METEOROLOSKE PRILIKE: 

VODOSTAJ: 
TENDENCIJA: 

BOJA: []J DA [] NE 
MIRIS: [] DA [] NE 

OTPADNATVAR: [] DA [ NE 

OPAZANJA: 
HIDROLOSK! REZIM RIJEKE: VODA TECE / VODA STAGNIRA / NEMA 
VODE; POVEZANOST TOKA POSTOJI / POVEZANOST TOKA NE POSTOJI 

RAZINA VODE: POPLAVA / VISOKA VODA / NORMALNA RAZINA / NISKA 
VODA / TECE / NE TECE 

] AKUMULACIJA 

[l osTALO 
‘CID:_ 

‘CID: __ 

] uGLJIKOVODICH 

— ] BAZENSKA VODA —[] OTPADNA VODA 

UZORAK: [] OTVORENI [0 TERMALNI UZORAK: BOJA [0 bA [JNE 

[0 zATVORENI ] OSTALO MIRIS [ bA [ NE 

TEMPERATURA VODE: CID: _ OTPADNATVAR [] DA [] NE 
TEMPERATURA ZRAKA: CID: __ R B, CID:_ 

SLOBODNI REZ. KLOR BAZENA: mg/l 1D: _ : b 
oH BAZENA: D TEMPERATURA ZRAKA: CID: _ 

REDOX POTENCIJAL BAZENA: ID:_ UZORAK UZET 1Z: 

ZAHTIJEVANA ANALIZA: ] SKRAGENA 
O THM ] MIKROBIOLOSKA OTPADNA VODA SE ULIJEVA U: 

[] REDOX POTENCIJAL BAZENA IZMJE- [] UGOVOR 
REN ORP ELEKTRODOM: METTLER  — 0 o - 
TOLEDO, INLAB REDOX Ag/AgCl OPAZANJA: ] 

UZORKOVAO: STRANKA PRISUSTVOVALA ZAPRIMIO: 
UZORKOVANJU: / “ | 

/ 

JUR LA lvieng FPISHG © # /\ 
) 

Py o8 R / | / 

Ti
sa

k:
 
Gr

ad
sk

a 
ti

sk
ar

a 
Os

ij
ek

 
d.
d.
, 

J.
J.

 
St

ro
ss

ma
ye

ra
 

33
7,
 
Os

ij
ek

, 
Hr

va
ts

ka



JO0V IHRWBRVOT) BIUS.8-Ta0E G2 VG MAH" | 

w5 s ¥ 

1CCTSM AM2RR DMAVORROSY 
AL JAMA ERZLINMIA-OVEIANISIR) TTOSe-N0080 Gel UHH" X 

(VEN)  B002.0ceT 02 VA AN X 

IAAGUT TAIAATAS-OANI20 OVTRYANQAN OVVAL AX Q0 /LY ‘o 
ol gmeBoehoy.siee diames 2OBOFRLESdE (HIQ RO HOOTE 0 e deninG = A 

D ' 

ULIRDJONE UMAVIEVAROS AS AG UL2 TSRS OR O ¥ 
TEV-ERE R0 ieT EEBORGUIG T | AGTY TAOUVARSE) IWIVTEVARQDS LLIOATHON AL J3LGO i 

1 '}h_\r‘-‘G X VLA TIMOM DIZ0J0HE | 00V HIMUAITD ‘IIM.LIOAD bJOflTfib‘i -\‘ZPLG , . ‘ 
ettt s ' i N SR 

o o4 UACTAAOSAIAS ADMTAG3IRSY | 
e et et e - “ = ALJATIDUHAN AZSRICA | NABAIV = 

At Tl R S EOT L) AN ARG S sl u;fif) 3 {@o‘\' ; 

l Q\U ufN J\ A -w“t"{. » L 

e e ALMAVONAOSU 3N 1Ry | TAUTAT et e ALEAAQ 

GS , . . 

=8\ Pk OV [ peislen . auaC g 
r'- A A T..,nf:om(w'w"ffg}",;m"‘ = Py 

| UT™ L AOVORU «  MIURS DISRHAT | 1 { (A8 AAM IGUKOS O L UT2RAMINOMAZ AW [ . 

D & SUIAOTIAOM ] ompoen (1 | USLIAAR \UQUMOT AS VaLTHAS [T 1 
i Sax 

ALMALIVANOS | oiareo [ AOVOOU X 

: - e e AQUV ANBWIZAVO] [ ] 

| AuoaUMaRa [T woreaov [ wamsosy AAMUE ATAUE ] covodov A MARQsu 
! ouaten sesaL [ . rAMUEIASON T1 Avose [ i 

T . 500V ARUTARISMET | rasug 11 - Aove- L f 
N L ANARS ARUTARZTWET l , OiAT20. 13 i 
e __AMNRYDIZOMOACITAM. | | g \,,\:r;)___,._ ACLA S3A MACHCIE 

i MO e MY 2R3 - . arasasy N O Pgm - CI2X0Ia - AOIN 
. B v ATt L 8BS Snov A UTARROMIT 
¢ . ALIOWUEWAET | 3 e A g ER— AT, ] 

; -_-!“ ‘-.1 A r_—' :AU)H I L e B - . gt s .?\T\l ":')(.]f‘. ‘lfi?‘iMm t‘ 

: 34 ] AG 1AM i e .:No..l'fl-l flN?,OJOH(HTBM : 

- am 1 aa [ RavTamoasTe | | 34 | “3 [ AaAR3AY l 

! S ez ASAGO 1| 2 10 Ag 0 AuosFawmisag 

L A ARUDAT2 A0V \ 377 00V DL Miah OG0T | Andigoay 1 A X ASUAMA AMAVLITHAS 
{ - ILOTE0T 39 ANDT T20RATEVGS | LOT204 Ax) IZOMASSVOS 300y | aNScIomosAn T oa eeq 4 

S A2\ AVIEAR AJLIAMAGH \ AGOY AXORIV\ VARG 300V AWSAS | VITSE s I 110 [] 

- I— e RTINRNETAGOV g ICGOVOMGIEY e e 
_&;—— e e e SOV AVIAASTY [Ty e e — . AGOV AASUISAR [] = 

3 aw ] Aaa ] ALOB  HAROSU | | - BUAMAST | WMIAOVTO [ HAROSU 
5 {1 ac ] 2iAiM 1 ' ouAree 1 M3ROVTAS [ 
El A "'_j AG :| RAVT AMGAYTO [ ‘ Ao 300V ARUTARSSMIT 

B oo . . _3covARuTARaMET | | — 00— SANARS ARUTARIOMAT 
BT - S e Lo e Oiem. - AMISAE RO X317 G002 
I T ¢ |+ e AMAHS AFUTASISIET | i e AWISAT Ha 

g e SITISUNAROSU Dol e e AVESAB IALIONITOR XOGHR | 
e e & . pvabarpiz [ ASLIAMA AVAVELITHAS 

. e e U AVALLIU 32 AGOV AMGASTC | | Ai0uc@orim T MuT T 
i ! " 
- T S Acvoay 1 -3usi; AVITAS It LU0 xonman | 
- , S ARITTS M0ONATEE 9RO 3R 

§F e e e e e e AL WASATO | el (DgA'gA Y031 BA OO 
- rim——— - . LS S —— — S ——— TP E—— 

! 
CRARRT UAVOVTZUCINS AMAAaTS DAVOXAOSL 

o EA\ UUMAVONRGEU 

IRRELPAL N RO 

e e e 3D AT GOV K - 

LR Y 

5 '\\ 

S 


