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Dokument: UGOVOR KLASA: 112-03/21-01/1, URBROJ:381-11-21-77 

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije 

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije 

Datum uzorkovanja: 23.8.2022. 10:20 

Datum dostave: 23.8.2022. 11:05 

Početak analize: 23.8.2022. 

Završetak analize: 24.08.2022. 11:43:24 

Lokacija: Crpilište Jarčevac - vodosprema 

Vrsta analize: Ostalo 

Razlog zahtjevanja: Prema zahtjevu naručitelja 

Uzorkovao: Dario Kolarić 

Tip dostave: Uzorkovano prema *HRN ISO 5667-5:2011 

Plan uzorkovanja: OBR 096 REV 3 zapis broj: 233/2022 

IZJAVA O SUKLADNOSTI: 

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrošnju SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga |. Pravilnika o 

parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja 

registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20). Obzirom na izvršenu analizu, 

uzorak vode za ljudsku potrošnju, ispunjava parametre sukladnosti prema čl. 6. stavku 2. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju 

(NN br. 56/13, 64/15,104/17, 115/18 i 16/20). 

Voditeljica Službe za zdravstvenu ekologiju: 
Snježana Benkotić, dipl.ing.preh.teh 

Va be. kob" 

Voditeljica Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu 
Danijela Bezik, mag. ing. biotechn. 

(Ren 

  

Dostaviti: 

1. Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti, Hrvatska, 31550 Valpovo, A.M.Reljkovića 16 

2. Arhiva 
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1) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja. 

2) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa. 

3) U slučaju dostavljenog uzorka laboratorij se odriče odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju naručitelj navodi u svezi s uzorkom. 

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN IS0/IEC17025:2017 

5) "*Granična vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumačenjima nadležnih tijela ili prema zahtjevu naručitelja 

6) ***Mjerna nesigurnost izražena kao proširena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %. 

Ovlašteni laboratorij za provođenje analiza vode za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva, KLASA: UP/I-541-02/21-03/11; 
URBROJ: 534-03-3-2/6-21-3 od 10. rujna 2021. i Rješenju Ministarstva zdravstva, KLASA: UP/I-541-02/21-03/11; 
URBROJ: 534-03-3-2/6-21-5 od 14. rujna 2021. 
Ovlašteni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema Rješenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA:UP/l-325-01/22-01/02; 

URBROJ: 517-09-1-2-1-22-3 od 19. srpnja 2022. 
Ovlašteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA:UP/I-310-26/14-01/14; 
URBROJ: 525-10/1308-15-8 od 25. ožujka 2015. 
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REZULTATI ISPITIVANJA 
  

  

  

  

Laboratorij za kromatografiju 

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica **MDK Rezultat Sukladnost 

Kloriti *HRN EN ISO 10304-4:2001 ug/l < 400 346 Da 

Klorati *HRN EN ISO 10304-4:2001 ug/I s 400 113 Da             
  

Kraj analitičkog izvješća 
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UZORKOVANO PREMA METODI: 
_] *HRN ISO 5667-4:2016 (VODE PRIRODNIH | UMJETNIH JEZERA) [LL] *HRN ISO 5667-10:2020 (OTPADNE VODE) 
4. "HRN ISO 5667-5:2011 (VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU) LL] *HRN ISO 5667-11:2011 (PODZEMNE VODE) 
_] *HRN EN ISO 19458:2008 (MB ANALIZA VODE) L] *HRN ISO 5667-12:2017 (SEDIMENT) 
_] *HRN EN ISO 5667-6:2016/A11:2020 (VODE RIJEKA | POTOKA) 

e/ NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
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SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU 
/ iB|( ODJEL ZA KONTROLU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODA I VODOOPSKRBU Tel. 031/225-787 

š ODJEL ZA KONTROLU OKOLIŠNIH | OTPADNIH VODA | BIOLOŠKI MONITORING Fax. 031/206-870 
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[[] REDOX POTENCIJAL BAZENA IZMJE- 
REN ORP ELEKTRODOM: METTLER II UGOVOR 

  

        

— LOKACIJA —— DATUM | VRIJEME UZORKOVANJA 

- PLAĆANJE — RAZLOG UZORKOVANJA 

[] NASAMOME MJESTU L] PO PONUDI (NAR. BR.) [O] TEHNIČKI PRIJEM  ["] UGOVOR LJ MTU 

[LL] ZAHTJEV ZA PONUDU / ANALIZU [_] OSOBNO [.] MONITORING = [L] osTALO 

UGOVOR [] OSTALO [[] PONAVLJANJE 

— [7 VODA ZA PIĆE —— [[] PODZEMNA VODA ———3  r— [7 POVRŠINSKA VODA 

UZORAK: ['] VODOVOD [LL] BUŠENI BUNAR UZORAK: [_] VODOTOK [_] AKUMULACIJA 

[] SIROVA [LI KOPANI BUNAR [] JEZERO [] OSTALO 

L] IZVOR = L] BUNAR TEMPERATURA VODE: CID: _ 
(I osrao [1 PIEZOMETAR TEMPERATURA ZRAKA: CID:_ 

KLOR - DIOKSID ra mg/l ID: oh ć ; 

TEMPERATURA VODE: 4,9 GImTi tI VODOSTAJ: 
TEMPERATURA DOSTAVE: 1, TCM“ TENDENCIJA: 

METEOROLOŠKE PRILIKE: BOJA: L] DAL] NE 
TEMPERATURA ZRAKA: CD: MIRIS: T] DA [I] MNE 

RAZINA VODE: m ID: _ OTPADNA TVAR: DL] DAL] NE 
PRERADA: "] DA _[L] NE OPAŽANJA: 

DEZINFEKCIJA: F] DA [NE n. : 
x HIDROLOŠKI REŽIM RIJEKE: VODA TEČE / VODA STAGNIRA / NEMA ZAHTIJEVANA ANALIZA: L] A _[L] NEOBIČNA 

Pes X Oe DO MKROBOLOŠKA VODE: POVEZANOST TOKA POSTOJI / POVEZANOST TOKA NE POSTOJI : 

CI cip OSTALO RAZINA VODE: POPLAVA / VISOKA VODA / NORMALNA RAZINA / NISKA | £ 
[] UGLJIKOVODICI VODA / TEČE / NE TEČE E 

—([] BAZENSKA VODA — [1 OTPADNA VODA Z 

UZORAK: LL] OTVORENI LI TERMALNI UZORAK: BOJA DIDA LINE 5 
L] ZATVORENI L] OSTALO MIRIS [ODA [NE g 

TEMPERATURA VODE: o ID: _ OTPADNA TVAR [I DA DINE : 

TEMPERATURA ZRAKA: _—.CID:_ : ž 

SLOBODNI REZ. KLOR BAZENA: mg/l ID: _ TEMPERATURA VODE: sE 
pH BAZENA: ID: _ TEMPERATURA ZRAKA: CID: _ ; 

REDOX POTENCIJAL BAZENA: ID: _ UZORAK UZET IZ: ž 
REDOX POTENCIJAL PUFFER OTOPINE: ID: Š 

ZAHTIJEVANA ANALIZA: [U] SKRAĆENA 5 
[U] THM FI Mkeebipižiša OTPADNA VODA SE ULIJEVA U: : 

Š     TOLEDO, INLAB REDOX Ag/AgCI [[] OSTALO OPAŽANJA: - 

UZORKOVAO: STRANKA PRISUSTVOVALA ZAPRIMIO: | iš / 
UZORKOVANJU: a M11 ' 

[ y j NJ LU BANI 
      

=. NL / \ 
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