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ANALITICKO IZVJESCE 

Osijek, 31.10.2023. 

01 04177/23 u 

Dvorac d.o.0. za komunalne djelatnosti 
31550 Valpovo, A.M.Reljkovica 16 

UGOVOR KLASA:430-02/23-01/01, URBROJ:381-11-23-38 

Voda za Ijudsku potroSnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije 

Voda za ljudsku potroSnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije 

25.10.2023. 11:45 

25.10.2023. 13:00 

25.10.2023. 

26.10.2023 09:24:17 

Crpiliste Jaréevac - vodosprema 

Datum uzorkovanja: 

Datum dostave: 

Poéetak analize: 

Zavrsetak analize: 

Lokacija: 

Vrsta analize: Ostalo 

Razlog zahtjevanja: Prema zahtjevu naruCitelja 

Uzorkovao: Nina Mandié 

Tip dostave: Uzorkovano prema *HRN ISO 5667-5:2011 

Plan uzorkovanja: OBR 096 REV 3 zapis broj: 296/2023 

IZJAVA O SUKLADNOSTI: 

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za Ijudsku potro$Snju SUKLADNI SU MDK vrijednostima propisanim Pravilnikom o 

parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potroSnju (NN 64/2023 i 88/2023). 

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem ocitovanja Ministarstva zdravstva 

(KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2) od 24. sijeénja 2020. 

Voditeljica Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda i zraka: 
Danijela Bezi , Mag. ing. biotechn. 

Voditeljica Sluzbe za zdravstvenu ekologiju: 

Snjezana Benkotic, dipl.ing.preh.teh 

49 Ab 

Dostaviti: 

1. Dvorac d.o.0, za komunalne djelatnosti, Hrvatska, 31550 Valpovo, A.M.Reljkovica 16 

2. Arhiva 

OBR 090 REV 7 
Napomena: 

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZzavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrSitelja. 

2) Analiti¢ko izvjeSée rezultat je elektroniéke obrade podataka te je punovazeci bez ziga i potpisa. 

3) U sluéaju dostavijenog uzorka laboratorij se odritée odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju narucitelj navodi u svezi s uzorkom. 

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017 

5) **Granitna vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumaéenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu narucitelja 

6) ***Mjerna nesigurnost izrazena kao proSirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %. 
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OviaSteni laboratorij za provodenje analiza vode za ljudsku potrosnju prema Ryesenju Ministarstva zdravstva, KLASA:UP/I-541-02/21-03/11; 
URBROJ: 534-03-3-2/6-22-10 od 13. rujna 2022. 
OviaSteni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema RjeSenju Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja, KLASA:UP/I-325-01/22-01/02; 
URBROJ: 517-09-1-2-1-22-3 od 19. srpnja 2022. 
egal laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za Zivotinje prema RjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/22-01/31, URBROJ: 525-09/548-22-3 od 
26. listopada 2022.



NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANUJE 

Sluzba za zdravstvenu ekologiju 

REZULTATI ISPITIVANJA 

Laboratorij za kromatografiju 

Naziv analize Metoda Mijerna jedinica “MDK Rezultat Sukladnost 

Kloriti *HRN EN ISO 10304-4:2022 ug/l < 700 326 Da 

Klorati *HRN EN ISO 10304-4:2022 ug/l < 700 < 100 Da 

Kraj analitickog izvjeséa 
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Napomena: 
1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavati niti koristiti u reklamne svrhe bez coor izvrSitelja. 

2) Analitiéko izvjeS¢e rezultat je elektroni¢ke obrade podataka te je punovazeci bez ziga i potpisa. 

3) U sluéaju dostavijenog uzorka laboratorij se odri¢e odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju narucitelj navodi u svezi s uzorkom. 

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017 

5) **Granitna vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumaéenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu naruéitelja 

6) ***Mjerna nesigurnost izrazena kao progirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %. 
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